
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорланська, 2-А

Кольга 0.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Шумiк Л,I.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту l -i категорii Шембель Т.М.,
майстра технiчноi дiльницi Кольги 0.I.

з l6.0З.2020р. по 19.0З.2020р.
(лата початку ог-,lяд1,) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Иорланська, 2-А
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12422 кв. м, кiлькiсть
квартир - 21 5штук.
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенrul огляду житлового булинку Ns 2-А по вул. Йорланськiй, комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.

и цьо виявiено:
Ns
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти [} заловi;Iьному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стittи В задовi.ltьному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5

6

Пiдлога

гIокрlвля

В задовiльному cTaHi

l] за,lовi"rbHolr) cTaHi



,7 Водостоки [Iотребую r,b по,l,очного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi В задовiльному cTaHi

9 Ба,ткони, лолжii, ганки (огородлсення
балконiв i лолжiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи (юrалани, стовбури,
шибери)

Потребують замiни шибери

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiлыtому с,ганi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

в задовlльноN{у cTaHl

-В 
зад Ol]lлLI IoN{v cTatIl

|2 Вiкrlа

13 flBepi

вхlдн1 групи

козиркL,l l]х1,1(IIих l,p),l I

|4

l5

Електрообладнанrrя (щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

В задовiльному cTaHi

|,7 Лiфти (машиннi примiщення. дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центраJ,Iьного оп&,Iення Потребують поточного ремонту

Потребують капiтального
ремонту

Системи гарячого водопостачання

20 Системи холодного водопостачання l
кана,тiзацii

Потребую,гь капiтального
ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфаtьтове покриrтя)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячий майданчик (облалнанrtя

дитячих майданчикiв)
В ,задовiлыrоvч caHi гарнtl-
технiчноltу cTaHi. Потребус
доукомплектування сучасними
елементами.

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Иорданська,2-А,
дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020р.

булинку у наступний trepio:r )

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-50l lIlvMiK Л.Т,

iIлени KoMicii: iнженер l -i категорii Шембель Т.М.

Майстер технiчноi дiльницi

.Щата огляду < 19> березня 2020р.

Кольга 0.I.
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(очiнка технi.тного стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого


