
Iлларiонова А.О

КП <Керукlча компанiя з обс.ltуговуван ня жиl^Jlового

фонду Оболонського району м. Ки€ва),
од-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписalJlися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М,
iнженера l-T категорii Соловян В.М, майстра техдiльницi Iлларiоновоi А.О.

з 20.09.2023р по 20.09.2023р.

(лата початку оглялу) (дата завершення огляду;

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Автозаводська,25-в i
встановила таке:

l. Житловий булинок, загаJlыlа площа якого становить 3096,7 кв. м,,

кiлькiсть квартир - 30 шlт.

J\9

зlл
Найменування елемента
(консr,рукцii) були н ку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкчiТ) булинку

В задовiльному cTaHi

Примi
тка

l Фу ндамеtлr,и

2
Фасади

В задовlJIьному cTaHl
з CTiH и

Потребуrtrrь рсмонту
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Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: Автозаводська, 25-В

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 25-в на

вул. Автозаводськiй, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I {O, ГВП, ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнаtt ня, дитячi,
спортивнi майданчики lа прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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8 Схоловi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi (виконано

peMoHT1-2 поверх з 1-3 пiд. в 2020р)
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i

l0 См irr,спроволи ( к;tапан и,
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lз .Щверi

Потребують замiни в 2, 3 пiд
14 Вхiлrli групи

Потребують поточного ремонту
|5 Козирки вхiлних груп
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lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове
освiтлеrlня) Потребують поточного ремонту
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l8 Системи централ ьного
опаJIення Потребують капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачан ня Потребують капiтального ремонту

20 системи холодного
водопостача}rня i каналiзацiТ Потребують кап iтального ремонту
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22 [итячi майданчики
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Висновки KoMiciT: технiчttий стан житлового будинку по вул.

Двтозаводська,25-в - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацiТ в осiнньо-зимовиЙ перiол 2023-20,

(ouiHKa технiчtlог() стану. висновок про готобн
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lлларiонова А.О.

Голова KoMiciТ: головний iнженер ОД-506


