
лкт 5/5^5
загального огляду жилого будинк_ч,

розташованого з8 адресою: вул. Автозаводська,9715

Вдовиченко Ж,О.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обстгловування житлового фонлу Оболонського

району м. Киево> ОД-507
(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера l категорii
Tilr,IeHKo В.П., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з25.09.2023р. по 25.09.202Зр.
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинry за адресою: вулиця Автозаводська,97l5
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загzulьна rrпоща якого становить l947.00 кв. м. кiлькiсть
квартир - 21 шryк.

На прибудинковiй територii розмiшцrються лави вiдпочинку
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилоrо буливку та його прпбудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огjlяду жилого булинку N9 9715 по вул. Автозаводськiй

котаiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувЕIльних конструкцiй, зовнiшнi та
вrгутрiшнi стiни, стики, покрiвпю, пiдлоry, BiKHa, лверi. системи ЦО. ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитяtIий майдаrтчик та прилеглу територiю.

При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) б1 :инку

Примiтка

1 Фундаменти I-[околь будинку потребуе
поточного ремонту

I

1 Фасади Потребуе поточного ремонт
з Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога Потребуе ремонту 1 пов.2,Зпiд.
6 Покрiвля Потребуе капiта.пьного ремонту
7 Водостоки | Потребують доукомплектацii
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують капiтального ремонту
в l-My пiд'iЪд

9 Бмкони, лоджiТ, ганки
(оюродження бшrконiв i
лоджiй)

Балкони потребують капlтЕlльного
ремонту

10 Смiттспроводи (клапани, Немас



стовбури, шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Немас

BiKHa В задовiльному cTaHi
iз !,Bepi Потребують замiни дверей на

горице
Вхiднi групи Потребутоть ремонту
Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрощитова потребуе
капiтапьного ремонту,
е.цектромережа потребус
перетяжки

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Немас

Системи цент€шьного
опалення

В задовiльному cTaHi, потребуе
капiтального ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Не мас

,,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙданчикiв)

н ма€

|2

12

14

16 Елекгрообладнання
(щитова, Mepeжi,
будинкове освiтлення)

|7

18

20

l 9

12

2з

22

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт
Прибудипкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчи kl

В задовiльному cTaHi, потребус
капiтального ремонту

Асфа;rьтне покриття потребус
поточного ремонту

Висновки комiс[i:технiчний стан житлового булинry Ns97/5по вул. Автозаводськiй
- задовiльний. Житловий будивок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий
перiод 202З - 2024 року

-.---т - -t,,/. \
(оuiнка технiчного стану. висновок про готовнiсть до еiсйiЙЙi iЙЙЬ Оулý у наступний перiол)

Шевчук

Iнженер l категорiТ В. Тiщенко

ё

Майстер техдiльницi Ж.Вдовиченко

l5

Головний iнженер ОД-507


