
лкт i/э8
загального огляду r(плого будпнку,

розташованого за адресою: вул. Академiка Навашинаоl3

Вдовиченко Ж.о.
(П.I.П. майста)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування житлового фонду Оболонського

району м. Кием>> ОД-507
(вазва виконавru послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера lкатегорii
Тiщенко В.П,, майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6648 кв. м, кiлькiсть
квартир - 236 штук.

На прибудинковiй територii розмirчуоть ся 2 дитячих майданчики, лави
вlдпочинку, урни

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан жилого булинцу та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! 13 по вул. Академiка

Навашина комiсiя перевiрила стан нес}п{их та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiв.lпо, пiдлоry, BiKHa, дверi, систепrи I_{O,

ГВП, ХВП, кава.пiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.

п и цьо виявлено:

ГIотребують капiта.,,чьного ре\{онту

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) булинку

Примiтка}l!
з/п

Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

l Фундаменти В задовiльному cTaHi, цоколь
капtтшI ьного ремонту

2 В задовiльному cTaHiФасади
Стiни В задовiльному cTaHiJ

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi I

Пiдлога5 В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту
7 Водостоки Немас
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
9

ого дження балконiв i п ь потоЧного емон

З 04.09.202Зр. по 06.09.202Зр.
(лаrа початку оглялу) (дата завершення оглялу)

провела обстеження жилого булинку за адресою: вулиця Академiка
НаЁашина.l3



лоджlи
Смiттспроводи (клапани, Немас
стовб и, rrrиб и

Смiтгезбiрнi камери Немае
водо вlд

BiKHa п еб замlнLl

.Щверi В 1,2,З,4,5,6-ти пiд'iЪдах потрiбно
встановити HoBi лверi до пiдвапу;
2,5 пiд замiна две инаго ище

lз

|4 Вхiднi групи Потребують капiтального ремонту

в задовiл ьному станi,потребуе
капiтального ремонту

Системи гарячого
водопостачання

] В задовiльному станi,потребуе
капiтального ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

l В задовiльному станi,потребуе
]

l

капlтаJIьного ремонту

В задовiльному cTaHi, вимощення
потребуе капiта,rьного ремонту

0

l

2

l5 Козирки вхiлних груп Потребують капiта,rьного ремонту
з l -го по б-й пiд

lб Електрощитовi потребують
капiтального ремонту ,

електромерех(i потребутоть
перетяжкr,l

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних п имlшень

l8 Системи центрzIльного
оп€Lпення

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по иття

Висновкп KoMic[i: технiчний стан житлового будинку Л!13 по вул. Академiка
Навашина дитячого майданчику - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii в ociHHbo - зимовlлi перiод2O2З -2024ро

(ouiHKa технiчноm cTaHJ-, висновок пр ю до gкстпу аталlt жплою
будинку у насryпний

Головний iнженер ОД-507

Iнженер l категорiТ

Електрообладнанrrя
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

7 масн

1 о

20

22

2з

2

с вчукш

В. Тiценко

Майстер техдiльницi Ж.Вдовиченко

Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

В задовi;lьному cTaHi, потребують
замiни сr{асними елементами

Спортивнi майданчики
(облалнання спортивних

бiля 1 го1дит.

маиданчикl

1

l

l


