
лкт9'с"|,s-
загального огляду жплого будинку,

розташованого за адресою: вул.Вишгородськаr150А
ВдовиченкQ Ц(.О
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваннJI житлового фонду Оболонського
району м. Киево>, ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А, iнженера 1 категорii
Овчаренко А.В., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 15.09.202З по 15.09.2023 р.
(лата початку оглялу) (лата завершенru огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул.Вишгородська, 1 50А
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загtLпьна площа якого становить l31,8 кв. м, кiлькiсть
квартир - 3 шryк, поверхiв - 1.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булияку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огJIяду жилого булинку J\! 150А на вул.
Вишгородськiй, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕIльних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, електрообладнання та прилеглу територiю,
п и цьо виявлено:
лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади В задовiльному cтaнi
J Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизацiя стикiв
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

Потребуе капiтального ремонту6 Покрiвля
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHil2 BiKHa
lз .Щверi В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi14 Вхiднi групи
В задовiльному cTaнiКозирки вхiдних груп15



16 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

|7 Лiфти (машиннi прийiщення,
дверi машинних примiщень)

18 Системи центр€rльного
опаJIення

19 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciI: технiчний стан житлового булинку на
вул.Вишгородська150А. Житловий будинок придатний до експлуатацii в
осiнньо-зимовий перiод 2023 -2024 року

(оцiнка технiчвого стану, висновок про готов атачii жилого булинку у насryпний перiол)

Головний iнженер ОД-507 Шевчук С.А.

Iнженер l категорii Овчаренко А.В.

Майстер техдiльницi Вдовиченко Ж.О

Електромережi знаходяться в
задовiльному cTaHi

\


