
Каrиновська [ I.1.

КП <Керуюча компанiя з обслуговуваIlня iкитлового

фонду Оболонського району пt, Кисва>,
д iльllиця - 506

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: го;lовного iнженера Сахно С.М.,
iнженераl-i категорii Соловян В.М., майстра r,ехдiльницi Калиновська H.I.

з 20,09.202З tэ. по 21.09.2023 р.
(лаr,а початку оглялу) (дата завершення оr,ля,lу)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Вишгор одська. lб i

встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна пJIоulа якого станови,tь 26 l5,1 кв, м,
кiлькiсть квартир -30 штук,
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитяT ий шtайданчиtt

{перелiк слемеl lr iB благоl с t рою t

2. Технiчниl'i стан жилого булинку r,a iiого прrtбулинковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns lб по вул. Вишгородська

комiсiя перевiрила стан 1lесучих та огород)кувалпьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майдаtrчики r,a

прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

Найменування елемента Bl.tcrtoBoK rtро технiчний стан ри \,ll

lп конс,г цII -llllIK .lc\lcHli-l коIIс кцl1 JllI lK
,I ка

По,г ео с капlтального с \1о It

По еб с капiтаlьного e}lo1l

lд.цога

о б

iппt- с кап 1,I а,lьногоб

l Фундалленти

2
асади

емонllо,г еб с капlтального
J Стiни

:l Герметизованi стики

5

6 Покрiвля
В задовiлыlом cTaHl

ei\IoH

Акт
загаJIьtlого ог.lrIду rкиJIоl,о булинку,

розташоваIlого за адресоrо: вул. Вltшгоролська,16



] Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi Nlapmi8

(] Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

потребують капiтального ремонту
бал кони

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

BiKHa
l lо,грсбl,rоть за;rtiнлt 1,2 пiд.

l2 Щверi
Потребують замiни

lз Вхiлнi групи

1I Iотребуе капir,ального ремонту
14 Козирки вхiдних груп вс,гановленi мешканцями

самовiльно. В задовiльному cTaHi
l5 Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове освiтлення)
Ел е ктрооблал н ан ня потребус
кап ir,а",lьного ремонт)'

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

I7 Системи центрального
опалення

Потребують капiта,lьного
pe1\,lotгI,y

l8 С лtсr,еми гаряtIого
водопостачанлiя

l9

\]

l8 Дитячi майданчики
(обладнавня дитячих
майланчикiв) в,заJtовiльrtоrlу ста гl i

в за,ltовiльнопл с,tан l

по,I, ео loTb каItl,галы,lого iuoH

истеми холодного По,гребують капiтального
водопос,гачання

рибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове [1отllс-бl,с капir,ального рt,монту
пок l lття llc a-l ьтове llok l lTl ,I

Висновки KoMicii: технiчний стан х(итлового будинку по вул ицl

Вишгородська,16 задовi;Iьний. Жиr,ло9цй .-_ l.)удинок придатнии до
експлчатацii в осiнньо-зимовий перiол 2 -2024
(оцiнка тех н iчного стану. *. 

ът#*rrтн:
Голова KoMicii: головний iнженер
дiльницi -506
Члени KoMicii: iнженер l -Т ка геr-орii

маЙстер тех.дiльницi

lcTb до eKclL,I\ атв
пlrй перiо.t )

1 ;liIl.,l0I о

ахно С.М.
Со,,lовян В.М.
Калиновська H.I.

[ата огляду (( _ )) 2023 р.
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