
Акт5//9
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгородська, 4бБ

Тараненко Т.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс;ryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>
од-507
(вазва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А., iнженер I категорii
Тiценко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П.

з 25.09.2023р. по 27.09,2023
(дата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Вишгородська.46Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загшIьIла площа якого становить З2l4 кв. м, кiлькiсть
квартир - 72 шт; пiд'iЪд - 4 шт.; поверхiв - 5

На прибулинковiй територii розмiu{уlотьс я 2 дитячих майданчики, лави
вiдпочинку, урни для вiд смiття

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 46Б по вул. Вишгоролськiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaцьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогy, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю,

п и цьо виявлено:
Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiткам
зlл

Найменування елемента
(констрlкцii) булинку

I-{околь потребуе часткового ремонту1 Фундаменти

В заловiльному cTaHi
,)

3 Стiни

4 Герметизованi стики

Потребуепоточного ремонту5 Пiдлога

Потребус поточного ремонту6 Покрiвля

Потре6lтоть часткового ремонту та
доlкомплектацii

,| Водостоки

Фасади

В задовiльному cTaHi



8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребlтоть капiта.rrьного ремонту
9 Балкони, лоджii, гшlки

(огородження балконiв i
лоджiй)

Ганки потребують поточного ремонту

l0 Смiттепроволи (клапани,
стовбlри, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiл)

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз !Bepi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

Електрообладнання в задовiльному
стан i. Електроlltитова. мережi
потребlтоть капiтfurьного ремонту

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрirльного
опалення

В задовiльному cTaHi. Потребlтоть
капiтального р9монту

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi. Потребlтоть
капiтального ремонту

20 системи холодного
водопостачання i кана,тiзацii

В задовiльному cTaHi. Потребlтоть
кап iта.пъного ремонту

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфа,тътове покриття та вимощенЕя
потребltоть кап iтальяого ремонту

22 .Щитячi майланчиrол (обладнання
дитячих майданцrrdв)

Перед будинком в задовiльному cTaHi,
за будинком потребуе замiни

2з Спортивний майданчик

Висновки Koмicii: технiчЕий стан житлового булинку Nq 46Б
на вул. ВишгородськiЙ дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок
придатниЙ до експлуатацiТ в осiнньо-зимнiЙ перiо 2023 року.

(оцiнка техяi.*rого стаЕу, висновок про до експлуатацll жилого
булинку у перiол)

Головний iнженер ОД-507 С.Шевчук

Iнженер I категорii В.Тiценко

Майстер техдiльницi Т.Тараненко
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