
А кТЛi, 5'/#
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Вишгоролська,,50

КП <Керуточа компанiя з бслуговування житлового фонду Оболонського

райокум. Киева) ОД-507
(нщва виконавru пос,тlт)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера lкатегорi'i
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Вдовиченко Ж.О.

з 03.10.202з по 0З.10.202Зр.
(пата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вyлиця Вишгородська,50
l встановила таке:

1. Житловий будинок, заftlпьна площа якого становить 2257 кв. м, кiлькiсть
квартир - 30 шryк., пiд'iЪдiв - 2, поверхiв - 5

На прибудинковiй територii розмiurуються лави вiдпочинку, урни
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан эl(плого булиrrку та його прибулинковоi територiТ:
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку Ns 50 по вул. Вишгородськiй коrчriсiя

перевiрила стан нес)п{их та огороджувЕuIьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвJIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО' ХВП, каналiзацii,
еле'ктрообладнання, дитячий майданчик та прилег.цу територiю.

При uьому виявлено:

Балкони потребують ремонту

]ф
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

l |Фундаменти
l

В задовiльному cTaHi

2 Фасади
Стiни в задовiльном cTaHl

В задовiльно cTaHl
4 Герметизованi стики
5 Пiдлога
6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту ]

7 Водостоки
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту
8 Потребують капiтаllьного ремонту

9 Бшtкони, лодяdТ, гаЕки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Вдовиченко Ж.о.
(П.l.П. майстра)

В задовiльному cTaHi
з



10 Смiттепрово,чи (клапани,
стовбури, шибери)

1,2 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

/]Bepi Вихолу дверi до пl,rвму
потребують замiни
В задовiльному cTaHi

Потребуе ремонту в 2-му пiл.

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщеЕь)
Системи центрЕrльного
опаJIення

В задовiльному cTaHi, потребус
капlтаJIьного мо

Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi ,потребуе
капiтального ремонту

1з

\4 Вхiлнi групи

15 Козирки вхiлних груп

16 Елеrсгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

ЕлектрообладнаннrI в
задовiльному cTaHi ,

електро ц,lтова потребуе
поточного мо

17

19

8

20

1

2з

Системи холодного
водопостачання i
канаJIlза цll

2 Прибудинкова територiя
| (благоустрiй, асфальтове
,по иття)

Дитячi майданчики
(обла.чнання дитячIr(
\{аиданчикlв
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
маиданчи kl

Головний iнженер ОД-507

Iня<еlrер l категорll

Асфальтне покриття та
вимощення потребус поточного

мон
,)

Висновки Koмicli: технiчний стан житлового будинку Ns50 по вул. Вишгородськiй
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo - зимовий

перiол 2023 - 2024 року
(оцiнка технiчного стану. висновок про гоmвнiсть,чо експлуатацii ;+(

од)

. Шевччк

В. Тiщенко

Майстер техдiльницi

булиtпу у насryпни

Ж.Вдовиченко


