
Акт
здгального огляд/ жилого булипку,

розташовавого за адресою: вул. Героiв Днiпра, 36-Б

Комков Д.Ф.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компаяiя з обслуговlъшrня
житлового фонлу Оболонського району м. Ки€ва),
од_502

(назва виконавця посJгя)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С., iнженера

I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0,I., майстра техдiльницi Комкова !.Ф.

з28.09.202Зр. по 28.09.2023р
(лата початку огляду) (дата завершення ог:rяду)
провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:
l . Житловий булинок, загальЕа площа якого стаЕовить l 3 891 , l 2 м2, кiлькiсть квартир 21 5 шт.
На прибулинковiй територii розмiщ}тоться l дитячий майданчик, 1 спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоусrрою)
2. Технiчнпй стан ?кялого будппlсу та його прибудипковоi терпторii':

Пiд час проведення огляду жилого будинку JtlЪ 36-Б на вул. Героiв.Щнiпра комiсiя перевiрила стан
несrмх та огорджувальних конструIщiй, зовнiшнiх та внугрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги.
BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана:liзацii, лiфтiв, електрообладнання, дитячого,
сп го маиданчикlв та лоl .п и цьом виявлено:

ЛЪ зiп
Найменування елемента
(конструкцi'l) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фlтrдамент в задовrльному cTaнl

2 Фасад
потребуе поточного ремонту
(зафарбовування графiтi)

) Стiни потребlтоть капiтального ремонту

згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

4 Герметизованi стики
потребlтоть поточного ремонry oKpeMi
квартири

згlдно з
термiнами
ефективяоi
експлуатацij

5 Пiдчога поцебуе капiтального ремонту

потребуекапiтального ремонту

згiдно з
термiнами
ефективноТ
експлyатацii

6 Покрiвля

потребlтоть поточного ремонтуВодостоки7

згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

ганки потребують поточного ремонтуБа,lкбни, лоджi'i. ганки

вулиця Героiв Днiпра. 36-Б

потребують капiтального ремонту8

9



10
Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

законсервованi, потрбують
поточного ремоIrry

11
Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

в HaJIBHOcTl

BiKHa потребують замiни

згцно з
термiпами
ефективноi
експлуатачii

13 !Bepi
потребутоть замiни в смiтгезбiрник в
2, 3,5 п.. в п iдa,r 1-6 п., на техповерсi

14 Вхiднi групи

15 Козирки вхiдrих груп потребlтоть поточного ремонту

lб Електрообладнання ( щитова,
мережi, булинкове освiтлення)

в задовlльному стЕшl

\7
Лiфти (машиннi примiщення.
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl

18 Системи центрашьного опztлення потребlтоть капiтального ремонту

згrдяо з
термiпами
ефекгивноi
експrryатацiТ

Системи гарячого
водопостачанIUl

потребують кап iта"тьного рмонry

згlдно з

термiнами
ефективноТ
експлуатацii

20
Системи холодяого
водопостачання i капа.пiзацii

потребутоть капiтшIьного рмонту

згrдно з
термiнами
ефекгивноi
експrryатацii

21
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове покрит1

асфальтове покриття потфуе капiтшIьного
ремовту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаuiТ

22 Дитячi майданwrки (обладнання
дитячих майданчикiв)

потребуе до}.комплекryваЕня
iгровими елементirми

2з
Спортивний майданчик
(обладнання
спортивних майданчикiв)

Впсновкп KoMicii: технiчний стан житловою бу.шrнку на вулицi ГерiЪ Днiпрц 3б-Б, дитячого.
спортивного майдаячикiв - задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiол 2023-2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висцовок про готовнiсть до ексrl]туатацii житлового
булинку у перiол)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльницi

Рябоконь В.С.
Рикато Н.В.

вська 0,I.

.Щата огляду к28> вересня 2023р.

омков,Щ.Ф

12

потребlтоть поточного ремонту

19

потребуе замiни


