
Акт
загаJrьшого огляд/ жилого будинrсу,

розташовапого за адресоюз вул. ГероiЪ .Щнiпра,38-€

Зацепило Т.П.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компаrтiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва викопавця посlryт)
Ми, що нижче пiдписа,rися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рика:rо Н.В., iнженера I категорiI Островськоi 0.I., майстра техдiльницi
Зацепило Т.П.

з 2|.09.202Зр. по 21.09.202Зр.
(дата початку огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою
i встшlовила тахе:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6649,93 м2, кiлькiсть квартир 127 ulт,
На прибудинковiй територii не розмiщутоться дитячi, спортивнi майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчпий стан жилого будинrсу та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку Nч З8-е на вул. ГероiЪ.Щнiпра комiсiя перевiрила
cTalн несг{их та огороджувtIльних констр}кцiй. зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики. покрiвлю.
пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчи ки та прилеглу територiю.
п виявлено:

Примiтка

згlдво з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

згiдно з
термiнами
ефективноi

Ns з/п Наймеяування елемента (констрlкцii) Висновок про техяi.rний стан
елемента (конструкцii) булинку

1 Фундаменти в задовrльному cTaнr

2 Фасади
в задовrльному стан1

з Стiни потребlтоть капiта,rьного ремонту

4 Герметизоваri стики потребlтоть ремонту oKpeMi
квартири

5

6 Покрiвля потребуе часткового поточного
ремонту

"7 Водостоки волостiк з покрiвлi потребуе
часткового поточного ремонту

8 лотребlтоть капремонту

екс aTa:rii

(дата завершення ог.:rяду)
вул. Героiв Дцiпра. 38-С

Пiдлога потребуе капiта-rьного ремоЕту

I



9 в задовlльному cTaHl

10

Балкони, лоджii, гавки (огородження
ба;lконiв i лолжiй)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковано

1l Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

в нilявIlостl

12 потребутоть рмонry, замiни
Meтa]reBl жалюзl

1з

BiKHa

lBepi потребlтоть замiни на сходовiй
KJIll ин l

|4 Вхiднi грутlи потеб}тоть поточного ремопту

l5 Козирки вхiдних груп потребують поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитова.
мережi. булинкове освiтлення)

потребус поточного ремонту

17 працюють в паспортпому
режимi, потребують поточного
ремонту

l8

Лiфти (машиннi примiщеняя,
дверi машинних прлтмiщень)

Системи цен,грtlльного
опiLпення

в задовlльному cTaHr

19 потребlтоть капiта:Iьного

ремонту

потребуюrЪ капiтмьного
ремонту

20

2| асфальтове покриття
потребуе капiтального ремонry

22

Системи холодного водоп остачантrя i
каналiзацii

Прибудинкова територiя (благоустрiй,
асфа,тьтове покриття)

.Щитячий майданчик (обладнання
дитяt{их майланчикiв)

Системи гарячого
водопостачання

згlдно з
термiнами
ефеюивноi
скс

згlдно з

термiнами
ефективноi

тацll
згiдно з
термiнами
ефекгивноi
е тацll
згiдно з
термiнами
ефекгивноi

2024 poKiB.

(ouiHKa технi.*rого cтilнy. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорiТ
майстер техдiru ницl

Рябоконь В.С.
Рикало Н.В.
Островська 0.I.
Зацепило Т.П.

.Щата огrrяду K2l > вересня 2023р.
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