
Акт
здгального оrляду жилого булинку,

розташовдпого за адресою: вул. ГероiЪ .Щнiпра, 38-В

Зацепило Т.П.
(П.I.Б. майстра)
КП кКеруюча компанiя з обслlтовування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця посrгуг)
Ми, що нижче пiдписа,rися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рика,rо Н.В., iнженера I категорii ОстровськоТ 0.I., майстра техдiльницi
Зацепило Т.П.

з 18.09.2023rl. по l8.09.2023rl
(дата початку огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою
i встанови-rrа таке:
l. Житловий будинок, зztгальна площа якого становить 6630,82 м2, кiлькiсть квартир - 127шт.
На прибулинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техпiчппй стан жплого булпнку та його прибулинковоi територii:

Пiд час проведенЕя огJIяду жилого будинку JФ 38-В на вул, ГероiЪ .Щнiпра комiсiя перевiрила
стан несучих та огороджуваrльних конструкцiй. зовнiшнi та внугрiшнi стiни. стики. покрiвllю.
пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанrrя, дитячi,
спортивнi майданчлки та прилеглу територiю.
п цьо виявлено:

Примiтка

згiдно
термiнами
ефективноi
експлуатшlii

,I

згrдно
термiнами
ефективноi
експл тацll
згlдно з термlнами
ефекгивноi
експл

,\

ll
Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лоджi'i, ганки

потребутоть капiтального ремонту

ганоr потребуе ремонту

згlдно з термlнами
ефективноi

J!Ъ з/п Найменування
елемента (KoHcTpyKuii)
булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Фундаментиl

2 Фасади

в задовrльному cтzlнl

в задовlльному cTaHl

3 Стiни потребуrоть капiтального ремонту

4 Герметизовшri стики потребують ремонry oKpeMi
квартири

6 Покрiвля

7

Пiдлога потребус капiта,тьного ремонту

потребуе кап iталъного

ремонту

8

9
о дження ба,rконiв i ло

експJl атац1l

(дата завершення огляду)
вчл. Героiiв Днiппа. 38-В

I

I

5

водостiк з покрiвлi потребуе
часткового потоt{ного ремонту



1() заблоковано

ll в нzlявностt

12

Смiтгепроводи
шибери)
Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

(клапани.

BiKHa

lз потребlють замiни

Вхiднi групи

.Щверi

потребlтоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп потребltоть поточного ремонту

lб Елекгрообладнаrня (щитова-
будинкове освiтлення)

потребуе поточного ремонту

1,7 Лiфти (маrпиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центрfutьного
опа,,lення

потребlтоть капiта.пьного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

потребутоть капiтмьного
ремонту

20 Системи
холод{ого водопостачання
i каяаriзацii

потребl,rоть капiта.lIьяого

ремонту

2l Прибулинкова
територiя (благоустрiй.
асфагьтове покриття)

потребус капiтального ремонту

22
(обла.щlання дитячих майданчикiв,
,Щитячi майданчики

замlни

згrдно з термlнами
ефективноТ
екс

згiдно з термiнами
ефективноi
екс
зпдно з термlнzrми
ефекгивноi
екс
зпдно з термlнами
ефективноТ
екс
зпдно з термlнами
ефектlлвноТ
екс

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового бупинку на вулицi ГероiЪ .Щнiпр4 38-В, дитячого
майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiол 2023-2024 poKiB.

(очiнка технiчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

i

Голова KoMicii:
В.о. головвого iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
маистер техдlльницl

.Щата огляду к18> вересня 2023р

:-/ -

Рябоконь В.С.
Рикапо Н.В.
OcTpdBcbKa 0.I.
Зацепило Т.П.

потребують ремонry металевi
жа,тозi та склоблоки

l4

працюють в паспортному режимi

потребус дооблашryвання, або

l


