
лкт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв .Щнiпра, 38-Г

Зацеппло Т.П.
(П.I.Б. майсца)
КП кКерlточа компанЬ з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева),
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя I].C..

iнженера I категорii Рикмо Н.В., iнженера I категорii Островськоi 1.1., майстра техдiльничi
Зацепило Т.П.

з 19.09.2023р. по 19.09.2023р.
(дата початку огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою:
i встановила таке:
1. Житловий булинок, зrгtuьна площа якого стzшовить 6630,50 м2, кiлькiсть квартир 127 шт
На прибулинковiй територii не розмiщ1,1оться спортивнi, дитячi майдаrrчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан жплого будпнку та його прибудинковоi тершторii:

Пiд час проведення огляду жилого будинку М 38-Г на вул. ГероiЪ,Щнiпра комiсiя перевiрила
cTatн несучих та огороджуваtльпих конструкцiй, зовнiшнi та внуФiшнi стiни, стики. покрiвлю.
пiдлоry, BiKH4 дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майдая.дl ки та прилеглу територiю.
п и цьом виJIв,,lеIlо:

(дата завершення огляду)
вул. ГероiЪ Днiпра. з8-Г

Jtl! з/п Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
е,цемента (конструкчii) булинку

Примiтка

l Фундаменти в задовlльному cTaнr

2 Фасади в задовlльному стан1

з Стiни потребl,rоть капiта:tьного ремонту згrдно
термiнами
ефективноi
експлуатадiТ

з

4 Герметизованi стики потребують ремонту oKpeMi
квартири

5 Пiдлога rrотребуе капiтального ремонту згlдно
термiнами
ефективноii
експлуатацii

з

6 Покрiвля потребус капiта-пьного ремонту згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

7 згlдно з
термiна.пли
ефективноi
експлуатацii

Водостоки потребус капiтального ремонту

l;



8 Сходовi клiжи, сходовi
маршi

потребус капiтального ремопry згцно з
термiнами
ефекгивноi
експrryатацii

9 Балкони, лодlкii, ганки
(огородження ба.пконiв i лоджiй)

гапки потрсбутоть ремонту

l0 Смiттепроводл (клапани,
стовбури, шибери)

заб-поковано

ll Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в HaJIBHocTl

l2 BiKHa потребlтоть ремопту металевi
жа:позi

lз .Щверi потребlтоть замiни на сходовiй
клiтинi

згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

l4

Козирки вхiлних груп

в задовlльному cTaHl

l5 потребlтоть потоtшого ремонry

lб Елекгрообладrан ня (щитова.
мережi, будинкове освiтлення)

по,гребус поточного ремонry

прдIюють в паспортному
режимi

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi маrrинних примiщень)

18 Системи центрiшьного
опаленЕя
Системи гарячого
водопостачФlня

в задовlльному cTaHl

потребують капiтапьного
ремонту

19 згrдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

20 згlдно з

термiнами
ефекгивноt
експлуатацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.rьтове
покритгя)

потребус капiта.пьного

ремонry
згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висшовки KoMicii: технiчний cTall житлового булинку на вулицi ГероiЪ Двiпра 38-Г-
задовiльний. Житловий булинок придатнlrй до експлуатаlii в осiнньо-зимовий перiод 2023-
2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii >lоллого

булинку у паступний перiод)
Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорiТ

iнженер I категорii
майстер техдirьницi

-ff-YraoKoHbB,C.
Рика.по Н.В.
Оgгровська 0.I.
Зацепило Т.П.

.Щата оглялу к 19> веоесня 2023р

Вхiднi групи

Системи холодного
водопостачання i канмiзацiТ

потребують капiтального
ремонту

/

ч:--


