
Акт
загального огляду жилого буливку,

розтдшовапого за адресою: вул. ГероiЪ !нiпра, 38-.Щ

Зацепцло Т.П.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписаrися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рика:rо Н.В., iнжепера l категорii Островськоi 0.I., майстра техдiльницi
Зацепило Т.П.

з 20.09.2023р. по 20.09.202Зр.
(лата початку огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою;
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 66З2,48 м2, кiлькiсть квартир - 127 шт.
На прибудинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перлiк елементiв благоустрою)
2. Техяiчний стан жплого булипку та його прибулипковоi територii:

Пй час проведеЕня огляду жилого будинку Nч 38-! на вул. ГероiЪ ffнiпра комiсiя перевiрила
стан Hecy.п,Ix та огородrqrвальних конструкцiй. зовнirпнi та внррiшнi стiни. стикл. покрiшю.
пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спорти вн i майдан.п,tки та прилег.пу територi ю,
п и цьом виявлено:

Водостоки потребlють капiтагьного
ремонту

(дата завершення огляду)
вул. Героiв Днiпра, 38-Д

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребlтоть капiта,тьного

ремонту

Nq з/п Найменування елемента
(конструкцir) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти в задовlльному cTaнl

2 Фасади в задовlльному cTaнr

_J Стiни потребJтоть кап iтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експrryатацii

4 Герметизованi стики потео},ють ремонту oкpeмl
кRартири

5 згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

6

Пiдлога потребус капiтального ремонту

Покрiвля потребуе капiтального
ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експrryатацi'ii

1 згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

8 згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

l



9 Баrкони, лоджii', ганки
(огородження балконiв i ло,джiй)

ганки потребутоть ремонту

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

заблоковано

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

в HaulBHocTl

l2 BiKHa мgгалевi жашозi потрбують
ремонту

lз на сходовiй клiтинi потребують
замiни

згцно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацiI

l4 Вхiднi групи в задовlльному cTElH1

l5 Козирки вхiдних груп потребують поточного ремонту

lб Електрообладнан ня (пштова,
мережi, будинкове освiтлення)

потребус поточного ремонту

|7 Лiфти (машиrтнi примiщення.
дверi мапrинних примiщень)

працюють в паспортному
l

в задовiльному cTaHiltt

Системи гарячого
водопостач{lння

l9 потребутоть капiта,rьного

ремонту

потребlтоть калiтального
ремонту

згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаuii

20 Системи холодного
водопостачtшня i каналiзацii

згlдно з
термiнами
ефективноiL
експлуатацii

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

потрбуе капiтального рмонту згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацiТ

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потребус дооблаштувань
iгровими елемеят{lми,
огорожа - ремонту

згцно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

Впсповкrr Koмicii: технiчний стан житлового булинку на вулицi ГероiЪ Днiпр4 38-,Щ, дитячого
майдан.fiка - задовiльний. Жrтгловий бlиинок придаший до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiол 2023-2024 poKiB

(оцiнка технi.шого стану. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку 1, наступний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльниlli

РябокЬнь В.С.
РикалоlН.В.
Островёька 1.1.
Зацепило Т.П.

.Щата ог.пяду <20> вересня 2023р.

.Щверi

Системи центрального
опzlлення

,a


