
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,49

Уманець Г.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

од-505

(lI.i,П, майстра)

(назва виконавця послуг)

з25.09.2023 р.
(лага початку оглялу) (даrа завершення огляду)

вyл. Героiв Днiпра, 49провела огляд житлового будинку за адресою:
t встановила:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 8783,4 кв. м, кiлькiсть
квартир - 108 штук.
На прибудинковiй територii розмiurуеться 1 спортивний майданчик.

(перелiк елемекгiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будиЕку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеЕня огляду житлового булинку Ns 49 на вул. ГероiЪ ,Щнiпра

комiсiя перевiрила стан несrlих та огороджувшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик
та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:
л!
з/tl

Найменування елемента
(копструкцii) будинку

Висповок про технiчний стан
елемента (констрчкцii) бчдипку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту

Пiдлога В лiфтових холах потребуе замiни

б Покрiвля В задовiльному cTaHi.

,7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту (поточний ремонту
проведено в пiд'iЪдi Ns 2 до 2-го
поверху в 2020 р.)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.

по 2'7.09.202З ц
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9 Балкони, лоджii, ганки
(огородженrrя ба,rконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiтгепроводи (к.папани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
завантarкувzrльнi к.папани
14.04.2020р)

l1 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Вiдсугне водопостачанIiя в
п. Jt{b 1,2,З

11 BiKHa По,гребують замiни

|2 !Bepi В задовiльному cTaHi

lз Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

l4 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту в
п. М 1,3

l5 Елекгрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлен}rя)

ЕлекгрообладнаннJI в
задовiльному сганi

1б Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

l,| Системи центрaцьного
опa!ленlul

Потребують поточного ремонту

18 Потребують поточного ремонту

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують поточного ремонту

17 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

18 Спортивний майданчик
(обладнання майданчика)

В задовiльному cTaHi

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового булинку Ns 49
на вул. Героiв ,,Щнiпра та спортивного маЙдацчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ
будинок придатний до експJryатацii у осiнньо-зимовий перiод 2023-2024 р.

(оцiнка технiчного сгаfiу, висноsок про готовнi ,ки,llоI,о
будияку у насryпний

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

олошина Н.М.

аврентьева T.I.

о5с
циця

,|z

q

.Щата огляду <<27>> вересня 202З р.

Уманець Г.М

Системи гарячого
водопостачанюI


