
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Героiв Щнiпра,77

Уманець Г.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисво>

од-505

(Г1.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.

з 18.09.2023 р. по 20.09.202З
(лата почагку оглялу) (дата завершевня огlиду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вYл. Героiв Днiпра, 77
i встаповила:
1. Житловий будинок, загальна площа якого стаЕовить 7421,50 кв. м,
кiлькiсть квартир - l08 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуеться l дитячий майданчик

(перелiк елемеtтгiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду житлового булинку Ns 77 на вул. Героiв !нiпра

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzlльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьо виявлено:

Примiткал!
зlrl

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчtl)
будинку

В задовiльному cTaHi1 Фундаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують llоточного ремонту

5 Пiдлога В лiфтових холах потребус
замlни

6 Покрiвля

Потребують поточного peмotlTy,| Водостоки

Сходовi клiтини поrребують
капiта;rьного ремонту,лоточний

8 Сходовi к.ltiтки, сходовi
маршi

Потребус поточного ремонту



ремонт проведено в 2 пiд. до 2-го
поверху в 2020 р.

9 Балкони. лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

10 Смiттепроводи (к,rапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
заваЕтtDкувальнi к.папани
01.04.2020 р)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiл)

Вiлсутнс водопостачання в
п. Ns 1,2,3

|2 В задовiльному cTaHi

13 Щверi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнання
(щrтова, мережi,
будинкове освiтлення)

Елекгрообладнання в
задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праIцоють в паспортному
режимi

l8 Системи центрiшьного
опаJIеннrI

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каншliзацii

Потребують поточного ремонry

2l Прибудинкова терrгорiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

В задовiльному cTaHi

.Щrгячий майданчик
(обладнання майданчика)

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
М 77 на вул. Героiв .Щнiпра та дитячого майданчика - задовiльний. Житловий
будинок придатний до експ.тryатацii у осlнньо-зим ерiод202З-2024 р.

(оцiнка технiчноm сгаЕу, висновок про гOтовнi ового
будинку у насгупний

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi

олошина Н.М.

авренть€ва T.I.
вуюч Ао с

ý

ll

?
5

BiKHa

22

.I[aTa огляду <20> вересня 2023 р,

Уманець Г.М.


