
!уборiз О.М.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlrоча компанiя з обслуговl,вання
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_502

(назва виконавця пос;ryг)
Ми, що нижче пiдписа:rися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнясенера I категорii Рика,то Н.В., iпженера I категорii Островськоi 0.I., майстра
техдiльницi .Щуборiз О.М.

з20.09.202Зр. по 20.09.2023р.
(дата початку оглялу)
провела огляд жилого будинку за адресою
i встановила таке:
l. Житловий булинок, зaгзlльна площа якого становить 21046,5 м2, кiлькiсть квар,гир -
304 шт.
На прибулинковiй територii розмiщуються l спортивний майданчик,
2 дитя.шх майдан.шка
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчпий стап жилого булшпку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеншI огляду жилого будинку ЛЬ 25 на вул. ГероiЪ полку кАзов> копriсiя

первiрила ст:ш, Еесу{их та огородrqrваJlьних констр}кцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни.
стики, покрiыIю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiф,ги.
електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:

згlдно з

термiншrи
ефективвоi
ексII атацlI

(дата завершення огляду)
вчл. Геро'iiв полку <Азов>. 25

лг9

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

в задовlльному cTaнl1 Фундшtенти

2 Фасади потребус простукувilння фасална
лицювrlльна плитка

з Стiни потребують капiтального ремонту згtдно з

термiнами
ефективноi
експлуатачii

4 Герметизованi стики потреб}тоть часткового ремонту

5 Пiдлога потребус капiта,тьного ремонту

6 Покрiвля потрэбуt: поточного ремонту
7 Водостоки з покрiвлi потребуоть поточного

ремояту
lJ згцно з

термiнами
ефективно'i
експлуатацii

9

l0

сходовi клiтки, сходовi маршi по гребують капiта,тьного ремонту

в задовlльному cTaнl

заблоковановоди кJlапани,
лоджlи
CMi

Ба,ткони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Акт
здfального огляду жялого будияку,

розташованого за адресою: вул. ГероiЪ полку <<Азов>>, 25

I
I

I

I



стовбури. шибери)
ll Смiтгсзбiрнi камери

(водопровiд)
в н:UIвнос,гl

I2 BiKHa в задовlльному cTaHl

lз .Щверi потребують ремонту до
смiтт€збiрЕика 9п.

l4 Вхiлнi групи потребують потоtIного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп потребують поточного ремонту

lб Електрообладнання (пц.lтовц
мережi, будинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

прдlюють в паспортному режимl;
на момент огляду прводиться
модернiзацiя 8п, 9п.

l8 системи центрального
опаJIеЕня

потребlrоть капiта.пьного ремонту згrдно з
термiЕilми
ефективноi
експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостачiшня

потеб}.ють капiта,,rьного рмонry згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачашня i каналiзацii

потребуrоть капiтального ремонту згlдно з

термiнilми
ефективноi
експлуатачiТ

2l Прибулинкова територй
(благоустрiй, асфшlьтове
покриття)

зелена зона 12п. потребуе
вiдновлення пiсля розритгя КТЕ;
зелена зона бп. потрбус
вiдяовлення пiсля розриття
водоканarлу

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

дитячий майдшrчик потребус замiни,
огорожа дитячого та спортивного
майданчикiв потребус ремонту

Впсновки KoMicii: технiчний cтim )lслтловою булинку па вул. ГероiЪ поrп<у <Азов>,25,
дитячих, спортивного майдан.п-lка - задовЬнпй. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2023-2024 pKiB.

(оцiнка технiчного cтat{y. висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у

'/
Голова KoMicii: в.о. головного iнженфа
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер [ категорii ; ,,

майстер техдiльницil.

вастчпнии п

Рябоконь В.С.
Рикало Н.В.
Островська 0.I.
.Щуборiз О.М.

.Щата огляду <20> вересня 2023р
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