
лкту/ГУ?/r
загального огляду яtилого будинку,

розташованого за адресоlо: вул. Щжерельна,7/5

Баркова I.П.
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киево>,
од-507

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписшIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.А., майстра дiльницi з експлуатацii та ремонry Марченко Т.В.,
майстра т/д J',lb7 Барковоi I.П.

//:a/"./z. /r,,/a
(дата початку оглялу) (дата завершення ог

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила наступне:

вул. Джерельна.7/5

1. Житловий будинок, загЕlльна площа якого становить 1788,00 кв. м,
кiлькiсть квартир -4l шryк.
На прибудинковiй територii розмirшуоться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жптлого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку }lЪ7l5 на вул. ,Щжерельнiй,

комiсiя перевiрила стан несr{их та огородкувшIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каншriзацii, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHiJ

4 Пiдлога В задовiльному cTaHi

Покрiвля5

В задовiльному cTaHi6 Водостоки

)

Потребуе капiтального ремонту



7 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребуе капiтаrrьного ремонту

8 BiKHa В задовiльному cTaHi

9 .Щверi В задовiльному cTaHi

10 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

11 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

|2 ЕлектрообладнанюI
(щитова, мережi, булйнкове
освiтлення)

Електрощитова та
електромережi потребують
капiтального ремонту

1з Системи центраJIьного
оп€Lпення

Потребують капiтального
ремонту

14 Системи гарячого
водопостачаннJI

Потребують капiтального
ремонту

15 Системи холодного
водопостачаннJI i
каналiзацii

Потребують капiта_гrьного

ремонту

1б Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Не вiдновлено благоустрiй та
асфальтне покриття пiсля
проведення робiт працiвниками
ГИТ <Киiвенерго>
Асфальтне покритгя потребуе
капiтального ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на вул. ,Щ,жерельнiй,
7/5 - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiод 202З-2024 р. р.

(оцiнка технiчного cTally, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер О.Щ-ý

майстердiльницiз'.
експлуатацll та ремонту

майстер т/д Ns7

Шевччк С.А.

Марченко Т.В.

Баркова I.П.

l


