
bKTry'47
загiльного огляду жилого будинку,

розташованого за адресоIо: вул. Щнiпроводська, 1

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-507

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiд
Шевчука С.А., майстра лiль
майстра т/д J',{Ъ7 Барковоi I.П.
-/, /cJ?,q/
(дата початку о(ляду)

писЕlлися, комiсiя у складi: головного iнженера
ницi з експлуатацiТ та ремонту Марченко Т.В.,

r'jr /aa.2.{Zy'.. ----------------
(лата завершення/огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила наступне:

вул. Днiпрово дська, l

l. Житловий будинок, заг.lльна площа якого становить 4246,00 кв. м,
кiлькiсть квартир -1 l7 штук.
На прибудинковiй територii розмiщусться 1спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техrliчпий стан житлого будинку та його прибудинковоi територi[:

Пiд час проведення огляду жилого бу.чинку Nэl на вул. ,Щнiпроводськiй,
комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджув€uIьЕих конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, спортивний майданчик та
прилегJry територiю.
п и цьом виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) бу.чин ку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни

4 Пiдлога

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

5 Покрiвля В задовiльному cTaHi

6 Водостоки В задовiльному cTaHi

7 Смiттспроводи (клапани, Клапани заваренi

Баркова I.П.



стовбури, шибери)
Водопроводу немае8

9 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

BiKHa В задовiльному cTaHi

l1 .Щверi В задовiльному cTaHi

|2 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

13 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
|4 Електрощитова та

електромережi потребу.тоть
капiтального ремонту

15 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. Машиннi примiщенrrя в
задовiльному технiчному cTaHi,
зачиненi.

16 Системи центрzrльного
опалення

Потребують капiтального
ремонту

Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

l8 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

Системи холодного
водопостачання потребують
капiтального ремонту

19 Спортивнi майданчики
(обладнання слорти вних
майданчикiв)

Потребуе капiтального ремонry

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфалътове
покритгя)

Не вiдновлено благоустрiй та
асфальтЕе покриття пiсля
проведення робiт працiвниками
КП <Киiвтеплоенерго)

експлуатацii в ociHHbo -зимовий пер iод 2023-2024 р.р
(очiнка технi.шого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у насryпвяй перiол) \
..= 

\

Члени KoMiciT: головний iнженер ОД.i5107 ,Шевчук С.А._J!

ексгtлуатацii та ремонту

майстер т/д Ns7

Марченко Т.В.

Баркова I.П.

10

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

l7

маистер дlльницl з


