
лк,г /9l4
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. .II.5rбровицька, 5

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>

507
(назва виконавця послуг)

по 29.09.2023р.
(дата завершення оглялу)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 9242 кв.,кiлькiсть
квартир - l62 штук ; пiд'iзд - 3 шт.;поверхiв - 9, лави вiдпочинку , урни .

На прибудинковiй територii розмiщуються, урни для смiття
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огJuIду жилого булинку }l! 5 по вул. ýбровичькiй

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовнiшнi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, ди,гячий майданчик та прилеглу територiю,

При цьому виявлено:

N
зlп

Найменування елемента
(конструкцiii) булинку

Висновок про технiчний cтzlн елемента
(конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти
I {околь потребуе ремонту

2 Фасади Потребують капiтального ремонту

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики Потребують капiтального ремонту

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

Тараненко Т,П.
(П.I.П. майстра)

Комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А, iнженер I категорiТ
Тiщенко В.П., майстра техдiльницi Тараненко Т.П,

з 27 .09.2023р.
(лата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресую: вулиця Дубровицька,\9 5



6 Покрiвля Потребуе капiтмьного ремонту

7 Водостоки В задовiльному cTaHi

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi Потребус капiта,rьного ремонту
9 Ба,rкони, лоджii, ганки

(огородження ба:Iконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Клапани заваренi, стовбури потребують
поточного ремонту

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi

|2 В задовiльному cTaHi

13 .I[Bepi Потребують замiни в пiдва.пьне
примiщення та на покрiвлю

14 Вхiднi групи Потребують капiтального ремонту

15 В задовiльному cTaHi

lб Електрооблалнання (пцтова,
мережi, будинкове освiтлення)

Елекгрообладнання в задовiльному
cTaHi . Електрощитова, мережi потребус
капiтального ремонry

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi. nBepi
та примiщення в заловiльному cTaHi.

18 Системи центального
опа.лення

l9 Системи гарячого
водопостачання

20 Системи холодяого
водопостачання i каналiзацii

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфаrьтове покриття та вимощення
потребують капiтального ремонту

22 .Щитячi майданчики (обладнання
дитячих майданчикiв)

В задовiльному cTaHi потребус
лоукомплектаuii

2з Спортивний майданчик В задовiльному cTaHi

Впсновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку J\! 5 на вул. Дубровицькilti
дитячого маЙданчику - задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлуатацii
в осiнньо-зимовий перiод 2023року.

(оцiнка технi,пrого стану, висновок про гоlовнiсi; до експлуатацii жилого
булинку у наступкий перiол)

Головний iнженер ОД-507

Iнженер I категорiТ В.Тiщенко

С.Шевчук
-<..aa,

Майстер техдiльницi tф-' Т.Тараненко

BiKHa

Козирки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi


