
Акт
осiннього огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. ЗоТГайдай,3-А

Томашевська Н.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,
од-503

(назва виконавця пос,чуг)

Ми, шо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськоi М.С., iнженера l кат. По бсльцевоi С.г., майсmа техдiльницi
Томашевськоi Н.В.

27.09.202з
(лата початку огляду)

27.09.202з
(дата завершення огляду)

вул. Зоi Гайдай, 3-А
l встановили таке:

l. Житловий булинок, загмьна площа якого становить 6091'00 кв. м' кiлькiсть
квартир - 96 штук.

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\9 3-А на вул. Зоi Гайдай комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовЕiшнi та BHyTpimHi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП.,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При uьому виявлено:

N9

зlп

l

Най менуван ня елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку

Фундаменти

Висновок про технiчний стан
ел е ме нта ( коц сдl_чцц1) були н ку

В задовiльному cTaHi

При ll iTKa

2 Фасади Потребують поточного ремонту
(обстукування)

провели огляд жилого булинку за адресою:



J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля

Водостоки

В задовiльному cTaHi

Виконано поточний ремонт у
202З р.

7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

9 Бмкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури. tшибери)

Потребують поточного ремонту
(заваренi завантажувальнi
клапани 07.04.2020 р)

ll Смiттезбiрнi камери
( водопровiд)

Потребують ремонту,
вода в наявностi

|2 BiKHa Потребують замiни
(бiля смiттепроводу замiнено
20l8p,)

lз .Щверi В задовiльному cTaHi
(замiнено в 20l 9р)

14 Вхiднi групи Потребують капiтального
ремонту

l5 Козирки вхiдних груп Потребують капiтального
ремонту

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Виконано капiтальний ремонт
електрощитовот iз замiною
стоякового електрокабелю

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi маulинних
примiщень)

Прачюють в паспортному
режимi

l8 системи центрального
опалення

Потребують капiтального
ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi



22 [итячi майданчики
(облалнання ]lитячих
майланчикiв)

2з Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних
майланчикiв)

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Зоi Гайдай, З-А -
задовiльний. Житловий бчлинок пDилатний до експлуатацll в осlннlи перlод
202Зроку.
(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовнiсть до експлуатачii жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:
Головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С

Подбельцева С.Г.

Томашевська Н.В.

Члени Koмicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 27.09.202Зр.

ДlЛ*|
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/


