
Акт
осiнньоrо огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 1-В

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва)'
од-50з

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськоi М.С., iнженера l кат. По бельцевоi С.г.. майсmа техдiльницi

25.09.202з
(лата завершення оглялу)

1 , Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6641 ,42 кв. м, кiлькtсть
квартир - l26 штук.

(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l-B на вул. Левка Лук'яненка

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiЙ, зовнiшнi та
BHyTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
При чьому виявлено:

найменчвання елемента Висновок про технiчний стан ПримiткаNc
з/п

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

динккон Kuii) б дин елемента (конс кцii б

Томашевська Н.В.

Томашевськоi Н.В.

25.09.2023
(дата початку огляду)

провели огляд жилого булинку за адресою: вул.Левка Лук'яненка. l-B
i встановили таке:



J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизачiя стикiв

Пiдлога

Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi5

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баtконiв i

лолжiй)

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту
(заварено завантажу BaJl ьн i
кJIапани 23.0З,2020р.)

l0 Смiттепроволи (к;tапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
( водопровiд)

Потребуе ремонту, вода в

наявностi
|2 BiKHa Потребують замiни (склоблоки та

вентиляцiйнi металевi решiтки)
tJ [Bepi Потребують замiни

l4 Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуюс капiтального ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрaшьного
опалення

Потребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачанtul

Потребують поточного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaHi21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа",tьтове
покриття)

22 Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)



2з Спортивнi майданчики
(облалнання спортивних
майданчикiв)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового бч инкY на вул.Левка Лук'яненка,
l-B задовiльний. Житловий бчлинок придатний до експлуатацiI в осiннiй
пеоiол 202З рокY.

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:
Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 25.09.202Зр.

(оuiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо.л)

Багiнська М.С

- Подбельцева С.Г.

Томашевська Н.В.

\


