
Акт
осiннього огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 6-А

Наконечна Г.В.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м, Киева>,
од-503

(назва виконавчя послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Багiнськоi М,С. iнженер а I категорii Подбельцевоi С,г. майстра техдiльницi
Наконечноi Г.В.

l8.09.202з
(дата початку огляду)

l8,09.202з
(дата завершенrrя оглялу)

провела огляд житлового булинку за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 6-А
l встановила таке:

1. Житловий булинок, загiulьна площа якого становитъ -8З42,52 кв. м, кiлькiсть
квартир- l62 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються: 1 спортивний майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку JЮ 6-А на вул. Левка Лук'яненка
комiсiя перевiрила спортивний майданчик,стан несучих та огороджувальних
конструкчiй. зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю. пiллогу. BiKHa. лверi.
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання та прилеглу
територiю.
При uьому виявлено:

ль
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuiT) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii.1 булинку

Примiтка

l Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизачiя стикiв Потребують поточного ремонту

| 
Потребують поточного ремонту



5 Пiдлога Потребус поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

,7 Водостоки Потребують поточного ремонту

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.Поточний
ремонт до 2 п. проведено у 2020 р.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лоджiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(завантажувальнi клапани
заваренi 06.04.2020)

l0

ll Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовiльному станi,потребуе
вiдновлення водопроводу

12 BiKHa Потребують замiни ( 3 пiд.
замiнено,спiвфiнансування)

lз [Bepi Потребують замiни

|4 Вхiднi групи 1,2 пiд'iзди потребують
поточного ремонту

l5 В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнан ня
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Потребуе капiтального ремонту

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
опалення

Потребують капiтального
ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
канапiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)
Спортивнi майданчики
(обладнання спортивних

Потребуе капiтального ремонту

Козирки вхiдни1 рруц

23



маЙданчикiв)

висновки koMicii: технtчний стан житлового будинку на
вчл. Левка Лчк'яненка. 6-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацll в осlннlи перiод 202З року,

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатачiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii:

Головний iнженер Багiнська М.С.

Члени KoMicii:

Iнженер I категорii

Майстер техдiльницi

flатаогляду l8.09.2023p,

подбсльцева С.г,rы
Наконечна Г.В.
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