
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: Мукачiвська, I4-A

Ро;tачсrrко Л.l]

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонськог() району м. Кисва>,

од-506
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJlовного iнжснера Сахно С.М,
iнженера l-T категорii Соловян В.М.. майстра техдiльницi Роiаченко Л.В.

з 2l .09.202Зр по 22.09.202Зр.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

есою: вул, Мукачiвська. l4-A iпровела огляд жилого булинку за адр
всl,ановиJiа та кс:

l. Житловий булинок, загальна плоu{а якого становить 4793,7 кв. м,
кiл bKicTb квартир - 8lштук.
На прибулинковiй територii розмiщуються l дитячий майданчик

( перел iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку М l4-A по вул. Мукачiвськiй,

комiсiя перевiри;lа стан несучих та огороджуваJl ьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнаtt ня, литячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

Ilай ме ну Bar Iня елсмеllта Висноrlок tlpo тexHi.tHий cTatt
KollcT Kllll ди lt eMettTa (KottcT Kltl l () дин()

л!
,зlп

Примi
тка

l Фу ндам енти
В задовiл ьному с,ган i

2
Фасади

Поз,ребус ремонту
3 Стilrи

В задовiльному cTaHi
4 Герметизоваtr i сти ки

5 П iдлога
В залtlвi.lrьному cтaHi

6 ГIокрiв,llя
По,гребукrгь поточ ного ремонl,у

7 [Jодосr,trки
В задtlвiльному cTaHi

I



8

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лолжiй)
Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

в задовiл ьном cTalIl
В заловi;tьному cTaHi ( клапани
заварен i )

l0

ll Смiттезбiрнi камери
(волоп ровiл) В задовiльному cTaHi

|2 BiKHa

!Bepi
Поrрсбу ttlTb зам iH и

IJ заловi,rt ьному стан i
lJ

|4 Вхiлнi r,рупи

l5 Козирки вхiдtlих груп

Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове
освiтленttя)

Потребують поточного ремонту
lб

|7 Лiф,ги (маruиннi
примlщеIlня, дверl
машинних примiщень) Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центрального
оп аJIен н я I lоr,ребуrоть tlоточ tlого ремонту

l9 Системи гаря чого
водопос,l,ачаtl ня

20 системи холодного
водопостачан ня i канzuriзацiт lIоl,ребуlrl,гь lI()тоt|tlого peMollTy

2| Прибули н кова тсриторiя
(благоустрi й, асфшtьтове
покритr,я )

[итячi майданчики
(обладнання литяч их
майланч икiв)

I] задовiл ьному стан i

22

В заловiльному cTaHi

ходовl клlтки, схоловl I lотребукlть кап ir,алього ремонту
Mapll] l 1-2пiд з З-9пов х

Висновки KoMicii: техttiчний стан житлового булинку по вул, Мукачiвськiй,
l4-Д та дитячого майданчику - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуаташii в осiнньо-зимовий перiол 202З-2024 року.

Голtlва KtlMicii: голtlвний iнжеlrер ОД-506

Члсrlи KtlMicii: iнжсttер l-i ка,r,егорii

маис,гер 1,ехдlJI ьн иll|

ксплуатачii жилого

Сахно С.М,

Сtl,rlовяtt В.М.

(оцiнка технiчного стану. висllовок про готgtцiс+ь,лqе
булинку у Hauyтltft. пеп.i9л) -

202З р

Родаченко Л.В,

|t} 
заловi.ll ьному стан i

]

Елекr рообладнання в задовiльному
]cTaHi.

Потребують поточ ного ремонту

!ата огляду (( _ >


