
А К Т Nч_ЯГ8И
загальноrо огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вулиця MicbKa , 2

Ходос H.I.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>
од-507

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчук С.А., провiдного iнженера Терещенко В.М. , майстра
техдiльницi Ns8 Ходос H.I.

з4O.р.й9 no /а/о. иr
(дата початку огляду) (дата завершеппя огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою вулиця MicbKa, 2
i встановила таке:

l . Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 679,7 кв. м, кiлькiсть
квартир - lб штук.
На прибулинковiй територii розмiuц,тоться - лави д.тtя вiдпочинку

(перелiк елемеятiв благоустрою)

2. Технiчний стап жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 2 по вулицi MicbKa комiсiя

перевiрила стан нес)п{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзацiТ, електрообладнання, та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцir) будинку

Висновок про технiчний стан елемента
(конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти
В задовiльному cTaHi,

1 Фасади

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога В задовiльному cTaHi

Потребус поючного ремонту.



6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту.

,7
Водостоки Потребують поточного ремонту.

8 сходовi клiтки Потребують ремонry 1 та 2 пй'iздiв
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i лоджiй)
В задовiльному cTaHi

l0 Смiттепроводи (мапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa ПоT ребують замiни.

Щверi
В задовiльному cTaHi

|4 Вхiднi групи

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Елекгрообладнанrrя (щl,rгова,

мережi, будинкове освiтлення)
Потребують поточного ремонту
поверховi щитки..

1,7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи центраJIьного опалення В задовiльному cTaHi.

l9 Системи гарячого
водопостачання

z0 системи холодного
водопостачання i канмiзацii

Потребуе поточного ремонry ХВП

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики (обладнання

дитячих майданчикiв)
немае

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi
MicbKa , 2- задовiльний, Житловий булинок придатний до експлуатацiТ в
oclнHbo - зимовии перlод перlод 2023-202

(оцiнка технi.плого стану, висItовок про l жилого
бупинку у насryп перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОЩ-5 евчук С.А.

Члени KoMicii: провiдний iнженер

Майстертехдiльницi NsS

Терещенко В.М.

Ходос H.I.

1з

Потребують поточного ремоFrry.

В задовiльному cTaHi .
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