
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Попова, l2

Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонлу Оболонського району м. Кисва>,
о -50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М..,
iнженера 1-Т категорiI Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з l4.09.2023p. по l4.09.202Зр
(Дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Попова. l2 i встановила
таке:

l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить бl57,2 кв. м,
кiлькiсть квартир - 96 штук.
На прибулинковiй територiI розмiщуються l дитячий майданчик

(перел iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудшнковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns l2 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан ttесучих та огороджуваJl ьних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлtrry, BiKHa, лверi, системи ЦО, ГВП,
хвп, каналiзаuii, лiфти, електрообладнан ня, дитячi,, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

,ф
зlп

L[аймеrrуванrlя елсмента
(коrrс-грукчiI) були н ку

L] иснtlвок прtl ,I,ехнiчний стан
e.lcMeIlla (Ktlrrcr рукшii) були н ку

Примi
,гка

I Фундам енти
В задовiльному cTaHi

2
Фасади

В задовlльному cTaHl
з CTiH и

[J задt,lвiлыrому ста rr i

4 Герметизованi стики

5 П iдлога
В задовiльному cTaHi

6 Покрiвл я

В задовiльному cTaHi
7 Водостоки

Потребують поточного ремонту

I



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTatli

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження ба.лконiв i В задовiльному cTaHi

l0 См iтгспроводи ( клапани,
стовбури, шибери )

Смiттсзбiрнi камери
( водопровiд)

В заjlовiльному cTaHi (клапани
заваренi)

ll
В задовiльному cTaHi

|2 BiKrra

Щверi

В заловiльному cTaHi
lз

В за.,lовiльному cтaHi
|4 Вхiлнi групи

Потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груrl

В задовiльному cTaHi
lб Електрообладнання (щитова,

мережi, будинкове Ilотребукrгь поточного ремонту
lJ

Прашюють в паспортному режимi
l8 Сис,гсми tlентралыIого

опаJ] ен ня Потребують капiтального ремонту
l9 Системи гарячого

водопос,l,ачан ня I1отребукrгь Kat l iта.ltьного ремонту
20 системи холол}lого

водопостачан ня i каналiзацii Потребую,гь капiтального ремонту
2| Прибулинкова територiя

(благоустрi й, асфал ьтове
покриття ) В задовiльному cTaHi

22 !итячi майданчики
(обладrrання дитячих
майданч и KiB )

В задовi.ltьному cTaHi

Висновки KoMiciT: r,ехнiчttий c,I,aH жи,I,.jIовоrю булинку по вул. Попова,l2,
дитячий майданчик - задовiльний, Жит
сксIlJlуатацl l в ociH tt ьо-зимови й перiол

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii

маЙстер техдiльницi

.Щата огляду (( )) 202Зр,

tloK датнии до
року.

ат ll жилого

0ахно С,М.

llовийfudи
20212024

(оцiнка технiчного c,lally. BllcHoBoK про готовнiсть:о експ
булинку у наступн й перiол)

,1
1 с,_|< ,. Соловян В.М

Родаченко Л.В.


