
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: вул. Попова,8-А

Родачсн ко Jl,B.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду оболонського району м. Киt,ва>,
од5Oб

( назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 21.09.2023p. по 22.09.202Зр.
(дата початку огJIяду) (лата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоlо: вул, Попова. 8-А i встановила
таке:

l. Житловий бу.чинок, загаJIьна плоtца якого становить 2338,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 54 штук.

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудин KoBoi територiТ:
Пiд час провелення огляду жилого булинку J\Ъ 8-А по вул, Попова,

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.Iльних конструкчiй., зовнiшtнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналiзачiТ, лiфти, електрооблалнан ня, дитячi, спортивнi майданчики r,a

прилеглу територiю.
При uьому виявлено:
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[}исновок про технiчний стан
eJ lcM е lll а ( KoHcTpyKrtii) буди н ку

Примi
тка

l Фунламеlt,t,и
[J задовiльному cTaHi

2
Фасади

t} задовiльному cTaHi

I] задовiл ьному стан i

) Стiни

4 Герметизовагti стики

5 Пiдл tlга
IJ задовiльному cTaHi

6 Покрiвл я

Водосто ки
[J за.llовiл ьному стан i

I] за;,lовiл ьному стан i

7



ti Сходовi клiтки, сходовi
маршi В задовiльному cTaHi

9 БiLлкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i I] за,,ttlвiл ьному cTaHi

l0 Смiттспроволи (клапани,
сr,овбури, шибери)

В задовiл ьному cTaHi (клапани
заварен i )

ll Смiттсзбiрнi камери
( водоп ро вiл) В задовiльному cTaHi

|2 В iKHa

.ГJверi

[} за/ttlвiльнсlму cTaHi
l]

[] за/ltl Bi-lt ьному cTaHi
l4 Вхiднi групи

В задовiльному cTaHi
l5 Козирки вхiдних груп

I] задовiл ьному стан i
lб Електрообладнання ( щитова,

мережi, булинкове
Електрооблалнання потребус
поl,оч ного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примlщення, дверl l Ipatlttlttl,t ь lJ llactIopTHoMy ре;кимi

l8 Системи центрального
оп ilл etl t lя 1-Iотребують поточного ремонту

l9 Системи гарячого
волоIlостачан ня Пот,ребую,гь l]оточного ремонту

20 Систсми хололного
l]()llo l lосl,ач ан ня iKaHa.,ti,зattiT llol сб lо,гь |Iо,гочного ремонту

I] за.цовiл ьному стан i

2| Прибулинкова територiя
(благоустрi й, асфальтове

22 итячl маиданчики
обладнаtlня дитячих

маиданч икlв

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по вул. Попова,8-А,
задовiльний. Житловий булинок придат,ний до експлуатацiТ в ociHHbo-

булинку у насr,у

Голова KoMiciT: головний irrженер Ofl- Сахно С.М.

Члени KoMiciT: iнженер l-i категорii Соловян В.М.

маистер техдlл ьн и цl

сплуатачiТ жилого

.Щата оглялу (( _ )) 2023р.

Родаченко Л.В.

зимовий перiол 202З-2024 року.
(оцiнка технiчного стану. висновок про


