
Мелiкаева З.М. КП <Керу+оча компанiя з
обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киевa)),
од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця лослуг)

Комiсiя у складi : головного iнженера ОД -505 Волошиноi Н.М., майстера
з органiзацii експлуатацii та ремонту Коцюруби B.I., майстра техдiльницi
Мелiкаевоi З.М.

з 02.10.202З р. по 0З.l0.202З р
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Прирiчна, Зз
l встановила :

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 5788,40 кв. м, кiлькiсть
квартир -79 штук.

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеЕня огляду житлового булинку }lЪ ЗЗ на вул. Прирiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувzrльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилегJry територiю.
При цьому виявлено:
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Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaнi
2 Фасади В задовiльному cTaHi
, Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики Потребують поточного ремонту
5 Пiдлога В задовiльному cTaHi
6 Покрiвля Потребуе капiтаrrьного ремонту
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходов1 Потребують поточного ремонту

9 Балкони, лоджii, rанки
(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

Акт
загального огляду житлового будинкуl

розташованого за адресою: вул. Прирiчна,33



.10 Смiттепроводи
стовбури, шибери)

(клапани, В задовiльному cTaHi
(завантажувмьнi клапани
смiтгепроводу заваренi
08.04,2020р.)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

12 BiKHa В задовiльному cTaHi
lз lBepi В задовiльному cTaHi
\4 Вхiдна група В задовiльному cTaHi
15 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi
16 Електрообладнання

(щ.Iтова' мережi, будинкове
освiтлення)

Потребуе поточного ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

18 В задовiльному cтaнi

l9 Системи
водопостачаннrI

гарячого В задовiльному cTaHi

20 Системи
водопостачаннrI
i каналiзацii

холодного В задовiльному cTaHi

2\ Прибудинкова
(благоустрiй,
покриття)

територiя
асфа,rьтове

Асфмьтове покриття
капiта.ltьного ремонту

потребуе

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку NqЗЗ на вул. Прирiчнiй -
задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 202З-2024 poKiB.
(оцiнка технiчного cTzlнy, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку у
насryпний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505 лошина Н.М

Майстер з органiзацii експлуатацii та ремонту юруба B.I.

Майстер техдiльницi каева З.М.
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.Щата огляду <03> жовтня 202З р,

Водопостачання вiдсутне

Системи центрЕrльного
опаJIення


