
lлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболоllського району м. Кисва>,
од-50б

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Сахно С.М.,
iнженера l-i категорiТ Соловяtt В.М., майстра техдi.rrьницi IлларiоноваА.О.

з 25.09.202З р. гIо 25.09.202З р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Прiорська За,корп.2._i
встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2248,3 кв. м,
кiлькiсть квартир - 45 штук.
На прибулинковiй територiТ розмiщуються

( перслiк елементiв б.rагоустрокl)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудtлнковоТ територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J',{b За,кор.2 по вул. Прiорська

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувaulьних конструкчiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi., системи ЦО, ГВП,
ХВП,, каналiзачiТ, лiфти, електрообладнання., дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

N9

зlп
Найменування елемеtlта
(конструкцiТ) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiI) булинку

Примi
тка

l Фундаменти
потребують поточного ремонту

2
Фасади

в задовlльному cTall l

_) Стiни
в задовlльному с,гаll l

4 Герметизованi сти ки

5

6

Пiдлога
потребуе поточного ремонту

По крiвля
в задовlльному cTaHl

7 Водостоки

Акт
загального огляду жилого булинку'

розташованого за адресою: Прiорська 3а,корп.2.

I

I



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребують капiтального ремонту
l -3 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i в задоt]lлы|ому cTaHl

l0

ll Смiттсзбiрнi камери
( водопровiд)

l2 I]iKHa
потребують замiни 1-3 пiд.

lз !Bepi
в задовlльному cTaHl

14 Вхiлнi групи

Козирки вхiлних груп

гI<lтребують поточ llого ремонту
1-3 пi.,t.

в задовlлыlому cTalll
l5

lб Електрообладнання ( щитова,
мережi, будинкове

Електрощитовi в задовiльному
cTaHi

l7

ltt Системи центрального
опiulення В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачан ня В задовiльному cTaHi

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацiТ В задовiльному cTaHi

2| Прибулинкова територiя
(благоусr,рi й, асфальтове

!итячi майданчики
(обладнання дитячих

В задовiльному cTaHi
22

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул.Прiорська
3а,корп.2, - задовiльний. Жиr,ловий булинок ltридатний до ексtlлуатацii в

осiнньо-зимовий перiол 2023-2024 року.
(очiнка технiчного стану. висновок про плуа,гац ll жилогоI

булинку у нас

Голова KoMiciT: головний iнженер О!,-

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii

майстер техдiльницi

ахно С.М.

Соловян В.М,

ий r rерiол)
lcTb

202З р,

Iлларiонова А.О.

|Смiттспроводи ( клапани,

|стовбури. шибери )

[ата оглялу (( _ ))


