
Акт
заrального огляду житлового будинку,

розтаtuованог<l за адресою: вул. Пiвнiчна, l0

Мамренко Т.В. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виковавчя лослуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii
Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Мамренко Т.В.

l4.09.202з
(,]ата початку ог;lяп),) (лтга ]авершеIlllя ог.lя.]} )

провеJlа огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчна. l0
l встановила:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить \\27290 кв. м, кiлькiсть
квартир- 108 штук.
2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку J\b l0 на вул. Пiвнiчнiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpiu]Hi

стiни, стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти,, електрообладнання та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:
м найменчвання елемента Примiтка
з/п конс кцii лин

Фундаменти

о
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J

Висновок про технiчний стан
е.lемента 1конструкчii) булинку

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cтaнi

1

5

6

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

Герметизованi стики

сходовi клiтки, сходовi

Фасади

Стiни

[Iiдлога

I Iокрiвлrr

Водостоки

}1а ш1

Потребують капiтального ремонту

1
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l5.09.202З р.

l

Потребують поточного ремонту 
]

_]

I



9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaнi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажув€}льнi клапани
2З.OЗ.2020 р.)

]l

l2

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

Вiдсутне водопостачання
В П. .,\ф 1,2

BiKHa В задовiльному cTaHi.

l_] flBepi В задовiльному cTaHi

l,+ Вхiднi групи

Козирки вхiдних груп

Потребують поточного ремонту

l5 В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнан ня
в задовiльному cTaHi

Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
Nrашинних примiцень)

Лiфти прачюють в паспортному

режимi

В задовiльному cTaHiСистеми центрального
опzLпен}iя

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi20 Системи холодного
водопостачання
i каналiзацii

21 В задовiльному cTaнi

\1

l8

IIрибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку Jф 10 на вул. Пiвнiчнiй -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатачii у осiнньо-зимовий
перiод 2023-2024 poKiB.

(оцiнка техпiчногrr cTally, висItовок лро готовfiiсrь до експлyатацii,( llI будиЕку у llастчпний псрiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505
"rошина 

H.NI.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорiТ енть€ва T.L

Майстер техдiльницi

5 5

говуючА
ця

[ата огляду < l5 > вересня2O2З р.

нко Т.В.

I

покриття)


