
Акт
заrального огляду житJlового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 2-Б

Мамренко Т.В. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од-505

(I],LIL майсrра)

(назва виконавrи послуг)

Комiсiя у скJIадi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера 1-i категорii
Лаврентьсвоi T.I.' пrайстра техдiльницi Мамренко Т,В.

l2,09.2023 р. l 3.09.202З р.
(-1ата зааершеllllя огJя]) )

провела огJIяд житлового будинку за адресою: вчл. Пiвнiчна , 2-Б
l встановила:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4992,2 кв. м, кiлькiсть
квартир - 116 штук,
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майдан!Iик.

(перс,]iк e_]etleHTiB благоустрокl)

2. Технiчний стан житJlового будинку та його прибудинковоi територiТl
Пiд час проведення огля/Iу житлового булинку ЛЬ 2-Б

на вул. Пiвнiчнiй комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув.lJlьних
конструкuiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик
,га прилег,qу т,ериторiю.

tlboM виявJIено:
Л! I lайшtеrlчвання e.lleMeHTa

зlл конс кц11 о дин
Фундаменти

,)
Фасади

(-1ата початк\ огlя,]ч)

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

ГIримiтка

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В за.ltовi"пьному cTaHi

В задовiльному cTaHi4
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f'ерметизованi стики

Пiдлога Потребус поточного ремонту

В за,,tовi.llьн ом у с,ганi

Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi Сходовi клiтини потребують

,lBjlкрtlo
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цqршl

l
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Iкаl]lтального ремонту.
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клапани 10.04.2020

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi

Спtiттезбiрнi камери

BiKHa
(водоп

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi

2JBepi Потребують поточного ремонту

Вхiлнi групи В задовiльному cTaнi.

Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

Електрообладнання
(щитова, мережi,

динкове освiтлення)
Лiфти (машиннi
примiщенкя, дверi
машинних примiщень)

|7
о

В задовiльному cTaHi

Лiфти прачюють в паспортному
режимi

В задовiльному cтaнiСистеми центраJlьного

Системи гарячого

l8
oI Iа.,Iення

водопостачання
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHiСистеми холодного
водопостачання
i каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Асфальтове покриття потребус
ямкового ремонту

Щитячий майданчик
(обладнання дитячого
маЙданчика)

Потребус доукомплектування
с)пласними iгровими елементами

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородltеttня баrrконiв i

.поджiй )

Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку N9 2-Б на вул. Пiвнiчнiй,
технiчний стан дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок придатний
до експлуатачii у осiнньо-зимовиЙ перiод202З-2024 oKlB.

2

г

(оцiItка техlliчного cтatl),. висllоsок про го,lовlliсть,lо експлуат пку } llacт) llllиfi перiо:l)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер техдiльницi

ошина Н.М.

нтьева T.I.
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тfiВOqц]

о говуюч
Иця

flaTa огляду < lЗ> вересня 202З р.

амренко Т.В.
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