
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою:вул. Пiвнiчна, 2-В

МамренкQ l',B. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>

од-505

(П.l.П. майстра)

(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l -i категорii
Лаврентьсвоi T.I., майстра техдiльницi Мамренко Т.В,

l2.09.2023 р.
(naтa початк} огляд!,) (дата завершення огля.ау)

провела огляд житJIового будинку за адресою: Byjl . Пiвнiчна. 2-В
l встановиJIа:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5836,1 кв. м, кiлькiсr,ь
квартир-l16штук.
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територiТl

Пiд час проведеЕнJI огляду житлового булинку N9 2-В
на вул. ГliвнiчнiЙ комiсiя перевiрила стан Еесучих та огороджуваль}lих
конструкцiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу
тери,горiю.
Il !t в,цеllо:

технlчнии стан ПримiткаN! [{айп.rеrlування
зlл ( конс кцll ;tинко

e"-Ie\.IeHTa Висновок
елемента

про
конс кцl l динб

Фундаменти

2

1 Герметизованi стики

_) ГIiдлога

6 Покрiв.пя

Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного ремонту

Сходовi клiтини riотребують
капiтального ремонту

1

tj

В заловiльному cTaHi

Потребують поточного ремонтуФасади

стан1Стiни В задовi.ltьно
Потребую поточного ремонту

Потребус llоточного ремонту

В задовiльному cTaHi

13.09.2023 р.

з

I

]

]



Балкони, лодяtii, ганки
(огородяtення балконiв i

лоджiй)

В задовiльному cTaHi

СмiттсIrроводи (клапани,
стовбури., шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувмьнi клапани
l0.04.2020 р.)

ll Смiтгезбiрнi камери
во.lоп вiд )

BiKHa

Вiдсутнс водопостачання

12. В задовiльному cTaHi

lJ flBepi В задовiльному cTaнi

1.+ tsхiднi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiлних груп В задовiльному cTaHi

lб

|1

Електрообладнання
(щитова, мережi,
0 )динкове освl,глення
JIiфти (машиннi
примiщення,, дверi
Nlашинних примiщень)

Потребуе капiтального ремонту

Лiфт працюс в паспортному

режимi

l8 Системи центрального
опалення

Потребус поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання
Системи холодного
водопостачання
iканалiзацii

Потребуе поточного ремонту

20 В задовiльному cTaHi

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфапьтове
llокриття )

В задовiльному cтaнi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку М 2-В на вул. Пiвнiчнiй -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii у осiнньо-зимовий
перiод 2023-2024 poKiB.

(оцiнка техItiчного cTaIly. висliовок про готовнiсть,tо експ,rуатачii жrтглового булилху у rtаступний псрiо,l)

н4 )ir

I-олова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l -i категорii

Майстер техдiльницi

Волошина Н.М.

ренть€ва T.I.оБс

.Ц,ата огляду < l3 > вересня2O2З р.

енко Т.В,

о

l0


