
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 28

MaMpel-tKo Т.В.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

()

(назва виконавшя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l -i категорii
Лаврентьсвоi T.L, майстра техдiльницi Мамренко Т,В.

l4.09.2023
(дата початку оглrду) (,iата ]авершеllll, огjlя.,l) )

провела огляд житлового будинку за адресою: л. Пiвнiчна 28

II и цьом виявлеtlо:
лlr найменчвання елемента Примiтка
з/п конс ll б ин

В задовiльному cTaHi

В исновок
елемента

c,l,aH

дибкцll
технlчнииIlpo

кон

Фундаменти В задовiльному cTaнi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

)

,1 Герметизованi стики

Стiни

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребуе поточного
емо

5

6

Пiдлога

Покрiвля В задовiльному cTaнi

Потребуrоть поточного ремонту
7 Водостоки

l5.09.2023 р.

i встановила:
l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 9l58,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - l08 штук.
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоiтериторii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку Jф 28 на вул. Пiвнiчнiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa. дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.

]



9

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального ремонту

Балкони, лоджii, ганки
(огородження бмконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувапьнi
клапани 30.0З.2020 р,)

ll Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

В задовi.цьному cTaHi

]2 BiKHa В задовiльному cTaHi

lj ffBepi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiлнi групи Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних ррул В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрощитова потребус
поточного ремонту

|7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти прачюють в паспортному

режимi

18 Системи центрального
опаJIення

Потребуе капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачанtбl

IIотребуе капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачаннrl
iканалiзацii

Потребуе капiтапьного ремонту

2| Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Не вiдновлено благоустрiй пiсля
проведення робiт працiвниками
кп <киiвтеплоен ерго)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку
задовiльний. Житловий будинок придатний до експл
перiол 2023-2024 poKiB.

JФ 28 на вул. Пiвнiчнiй -
уатацii у осiнньо-зимовий

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii; iнженер l-i категорii

майстер техдiльницi

{(lцiHKil ] ехtliчllого cTalty. висllовок про гoToBrric t ь .]о експ,r' го булинку у ttаступllий перiоп)

волошина Н.м

вренть€ва T.I.
о Бсл

oi

*ý

flaTa оглялу < l 5 > вересня 202З р

Мамренко Т.В.


