
Акт
загального оt,ляду житлового булипку,

розташованого за а/Iресою: вул. Пiвнiчна, 32

КГl <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>

од-505

(П.l.П. майстра)

(назва виконавчя послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l -i категорii
Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Мамренко Т.В.

l8.09_2023 р.
(дата початк}, огляjt} ) (дата завершеl{ня огляjlу)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Пiвнiчна, 32
l встановила:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 19З90,7 кв. м, кiлькiс,гь
квартир-215 штук,
На прибудинковiй територii розмiщуеться l спортивний майданчик

(лереriк e]ertelITiB благоустроlо)

2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:
I]iд час проведення огляду житлового булинку.,\,{q З2 на вул. Пiвнiчнiй комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики' покрiвлю, пiдлоrу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаl,tii,
лiфти,,електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу територiю.
Il и цьом виявлеIJо:

Nc F{айменування е.цемента Примiтк
аз/п (конструкцii) булинку

Фундаменти

4 f'ерметизованi стики

I1iдлога

11окрiв_lrя В задовiльному cTaHi6

8

1 Водостоки Потребують поточного ремонту

Сходовi ti,тiтки, сходtlвi

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

В задовiльному cTaHi

] В задовiльному cTaHiФасади

Стiни_) В заловiльному cTaHi

Потребують поточного ремонту

В задовiльному cTaнi, в лiфтових
холах потребу€ поточного ремонту

_,___]_цtр] Il!

II о,l,ребуrоr,ь кагti,гмьного ремонту

Мамренко Т.В.

l9.09.2023 р.
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Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувЕlльнi клапани
02,04.2020 р.)

ll Смiттезбiрнi камери
1водопровiл)

Вiдсутне водопостачання
в п. Ns l,2,3,5,6

l? В iKHa В задовiльному cTaHi.

lз [Bepi В задовiльному cтaнi.

l_+ Вхiлнi групи

Козирки вхiдних 1-руп

Потребують поточного ремонту в
п. Nq 3,5,6

]5 Потребують поточного ремонту в
п. Ns З,5,б

Електрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрощитова потребус
капiтального ремонту

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти працюють в паспортному

режимi

Системи центрального
опаJIення

В заловiльному с,ганi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи хололного
водопостачання
i канапiзацii

В задовiльному cTaHi

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaнi

Спортивний майданчик
(обладнання спортивного
майданчика)

В задовiльному cтaнi

9

l0

lб

22

Висновки KoMicii: технlчний стан житлового булинку Ns З2 на вул. Пiвнiчнiй,
технiчtrий стан спортивного майданчика - задовiльний. Житловий булинок
придатний до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiод 202З-2024 poKiB.

(оцiltка технiчttого cTally. висловок про готовнiсть до експлу llаступ}lий перiод)

ошина Н.М,

ентьева T.I.

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l -i категорiТ

Майстер техдiльницi

Щата оглялу < 19 > вересня2O2З р.

я
вуючд

атацlI lIKy у

ренко Т.В.

l8


