
Акт
загального огJIяду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 48-А

Мамренко Т.В. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од_505

(ГLLГL майстра)

(назва виконавru послуг)

l8.09.202З р,
(jlата початку огляду) (дата завершеllllя огля,lу)

провела огляд житлового булинку за адресою: вул. Пiвнiчна, 48-А
l встановила:
l. Житловий будинок, загальна площа якого становить 126З2,5 кв. м, кiлькiсть
квартир- 180 штук.
2. Технiчпий стан 2китлового будинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведеннJI огляду житлового булинку J\b 48-А
на вул. Пiвнiчнiй комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJlьн их
конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнанЕя та прилегJIу
територiю.
При цьому виявлено:

ЛЪ

зlп
Найменування
елемента (KoHcTpyKuii)

Висновок про технiчний
с,fан eJleMeHTa (KoHcTpyKuii)

Примiтка

б ,l ll б ;I tl ll
Фундамен,ги

3

Пiдлога В задовiльному cTaHi, в
лiфтових холах потребуе
IIоl,оtIного e\,l о

l

2

1

э

6

В задовiльному cTaHi

Фасади В задовiльному cTaHi

Стiни В задовiльному cTaHi

Герметизованi стики Потребують поточного
емонт

Покрiвля В заловiльному cTaHi

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера 1-i категорii
Лаврентьевоi T.L, майстра техдiльницi Мамренко Т.В.

l9.09.2023 р.

I

l



7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують поточного
ремонту

8 Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджiй)

В заловiльному cTaHi

l0 Смiттспроволи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувмьнi
клапани l5.04.2020 р.)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cтaнi

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi
lз lBepi В задовiльному cTaHi
l4 Вхiлнi групи Потребують поточного

ремонт)/ в п. Jф 3-5.
l5 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонту в

п.Nр4
lб Електрообладнанrrя

(щитова, Mepeжi,
будинкове освiтлення)

Електрощитова потребуе
поточного ремонту.

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

JIiфти працюють в
паспортному режимi

l8 Системи центрального
опаJIення

В задовiльному cTaHi

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cтaнi

20 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

В задовiльному cTaнi

-Гротуари потребують
калiтального ремонту

2l Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Висновки KoMicii:
JФ 48-А на вул. ГIi

технlчнии стан
внlчвlи - задовlльнии.

житлового
Житловий будинок

булинку
придаr,ний

до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiол, 202З -2024 poKlB.
(оцitlка техttiчltого cтally. висновок про гttToBtticTb до сксплr- булиttку у llаступltий перiоl)

олошина Н.М.

ентьсва T.I.

Голова Koмicii: головний iнженер ОЛ-505

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майсr,ер r,схiliлыlи l (i

!ата огляду < l9 > вересня2O2З р.

амренко Т.В


