
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 54-В

Мамренко Т.В.
(П.l.П. майстра)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера 1-i категорii
Лаврентьевоi T,I., майстра техдiльницi Мамренко Т.В.

l9.09.2023 р.
(дата початку огляду) (дата завершеlпtя огrя.]) }

провела огляд житлового будинку за адресою: вчл. Пiвнiчна.54-В
i встановила:
l. Жи,iловий булинок, заг€Lпьна площа якого становить 8881,90 кв, м, кiлькiсть
квартир - l43 штук.
2. Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку ]ф 54-В на вул. Пiвнiчнiй
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнj та

BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
Il и цьо виявлено:
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Ila йменуван ня
елемента (KoHcтpyKuii)
будинку

Висllовок про технiчний
стан e.цelleltTa (копсr,рукчii)
були н ку

Примiтка

В задовiльному cTaHil Фундаменти

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльному cTaнi

4 Герметизовi стики В задовiльному cTaHi

Пiдлога В задовiльному cTaHi, в
лiфтових холах потребуе
поточного ремонту

б Покрiвля

,7

В задовiltьному cTaHi

IIотребують поточного

ремонту

Водостоки

КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од-505
(назва виконавчя послуг)

l8,09.2023 р.
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8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

В задовiльному cTaHi

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 26.0З,2020 р.)

Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

В задовiльному cTaHi

l2 В iKHa В задовiльному cTaHi

lз !Bepi В задовiльному cTaHi

l;l Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Електрообладнання
(щитова, мережi.,
будинкове освi,глегtrrя)

Електрообладнання в

задовiльному cTaHi.

l7 Лiфти (машинrri
примiщення, дверi
машинних примiщегrь)

JIiфти прачюють в
паспортному режимi

l8 Системи центрмьного
опа.,1ення

В задовiльному cTaHi.

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовi.ltьному cTaHi.

20 Системи холодного
водопостачання l
каналiзацii

В задовiльному cTaHi,

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Тротуари потребують
капiтального ремонту

Висновки KoMiciT: технiчний стан
,\Ь 54-В на вул. Пiвнiчнiй - задовiльний.

житлового
Житловий булинок

булиrrку
придатний

до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiод2O2З-2024 poKiB
оцll|ка тех||lчllого cTaIly. висловок про rото8нigгь до сксплуатацiТ щ бу,rиrlку у llаступпий перiод)

олошина Н,М.

рентьева T.I.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii

Майстер техдiльницi
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!ата огляду < 19 > вересня2О2З р.

енко Т.В.
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