
Акт
загального огляду житлового булинку,

розI,ашованого за адресоrо: вул. Пiвнiчна, 54-Г

КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Кисва>

од-505

(I1.1.П. майстра)

(назва виконавru послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера Волошиноi Н.М., iнженера 1-i категорii
Лаврентьсвоi T.I., майстра техдiльницi Мамренко Т.В.

(дата завершсtпlя огjlяду)(дата початку огляд) )

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Пiвнiчна,54-Г
l встановила:
l. Житловий булинок. загальна площа якого становить 18599,50 кв. м, кiлькiсть
квартир - 286 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик,

(лере,riк слеrtеltтiв благо} строю)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку N9 54-Г

на вул. Пiвнiчнiй комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та B}ryTpimнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, елекцообладнання, дитячиЙ маЙданчик
,га прилеглу територiю.
При шьо виявJlено:
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Найпtенування
елемента (консr,рукrцii)
б llи II к

3
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Стiни

Герметизованi стики

5 Iliд.цоr,а

Висновок про технiчний стан
еJIемента (KoHcтpyKuii)
б .Iин
В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi, в лiфтових
холах потребус поточного
емон

Примiт
ка

l Фундаменти

Фасади В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaнi

В задовiльному cTaHi

Покрiвля IJ,laдoBi.ltbHoMy cTaHi

Мамренко Т.В.

l9.09.202З р. 20.09.2023 р.
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Водостоки flотребуrоть поточного ремонту1

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини потребують
капiтального ремонту.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi
(заваренi завантажувальнi
клапани 06.04.2020 р.)

ll Смiттсзбiрнi камери
( водопров
BiKHa

Вiдсутнс водопостачання в
п, Jф 6,7,8 пiд.
В задовiльному cTaHil2

lз lBepi В задовiльному cTaHi

14 Вхiднi групи Потребують поточного ремонту
в п. Nс 2-7

l5 Коз ки вхlдних
Електрообладнання
(щитова, мережi,
б динкове освiтлення
Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
МаIIIИННИХ П имltцеflь

В задовiльному cTaHi

11

Електрообладнання в

задовiльному cTaHi

Лiфти працюють в паспортному

режимi

Системи центраJIьного
опалення

Потребукlть поточного ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

Потребують поточного ремонту

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Тротуари потребують
капiтального ремонту

22 Дитячий майданчик В задовiльному cTaHi
Висновки KoMiciT: техrtiчний стан житлового булинку .Пl! 54-Г на вул. Пiвнiчнiй,
технiчний стан дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок придатний
до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiол 202З-2024 poKiB.

(оцillка техlliчl!ого ставу, вис}!овок лро готовнiсть до експлу }.lиIl

В задовiльному cTaHi, ганки в
пiд'iздi Nrr 2-7 потребують
пото!Iного емоII

lб

l8

20

2l

ку у llаступltий перiод)

олошина Н.М.

рентьсва T.I.

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505

Члени KoMicii: iнженер l-T категорii

Майстер техдiльницi

{ата огляду < 20 > вересня2O2З р.

уючАоБ

,'/

енко Т.В.

Потребують поточного ремонту


