
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчна, 54

Мелiкаева З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>

од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головЕого iнженера ОД-505 Волошиноi Н,М., майстера з
органiзацii експлуатацii та ремонту Кочюруби B.I., майстра техдiльницi
Мелiкаевоi З.М.

з 04.10.2023 р. по 06.10.2023 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчна, 54
l встановила :

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 144б9,70 кв. м,
кiлькiсть квартир - 2lб штук.

Техпiчний стан я(итлового будинку та його прпбудинковоi територii:
Пiд час проведення огJIяду житлового будинку J\! 54 на вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила cтalt несучих та огороджув€Lпьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ль
зlп

Найменування елемента
(конструкцф будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцф
будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi

5 Пiдлога Потребус поточного ремонту
6 Покрiвля Потребуе поточного ремонту
7 Водостоки Потребують поточного ремонту
8 Сходовi rоriтки, сходовi

маршi
Потребують капiта.ltьного

ремонту
9 Ба:lкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

В задовiльному cTaHi



l0 Смiтгспроводи (к.гtапани,
стовбури, шибери)

В заловiльному cTaHi
(завантажувальнi к.гIапаЕи
смiттепроводу заваренi
2б.03.2020р.)

ll Смiттезбiрнi камери
(волопровiд)

Водопостачавня вiдс)лне
в 1,2,З,4,5 пiд.

BiKHa В задовiльному cTaHi.

!Bepi В задовiльному cTaHi.

l4 Вхiлнi групи В задовiльному cTaHi
Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

16 Елекгрообладнанrrя
(щи,гова, мережi,
будинкове освiтлення)

Елекгрощитова потребуе
поточного ремонту.

17 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праrцоють в паспортному
режимi

18 Системи центраJIьного
опаленюl

Потребують поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrl

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiI

Потребують поточного ремонту

2l Прибудинкова терrгорiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфа.пьтне покриття потебу€
капiтzшьного ремонту

Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку Nч 54 вул. Пiвнiчнiй -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
перiод 2023-2024 poKiB.

(очiнка техяiчяого стану, висновок про готовпiсть до ексшryатацiI жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 волошина Н.м

Майстер з органiзацii експлуатацii та ремон оцюруба B,I.

Майстер техдiльницi Мелiкаева З.М.

оьспY
я

,сcl

s]

.Щата огляду <06> жовтня 202З р,
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Потребують поточного ремонту


