
з 1 1.09.2 2з по 12.09 .202Зо.
(лата початку оглялу) (лата завершення оглялу)

провела огJIяд жилого будинку за адресою:
i встановила таке:

вул. Юпiя Кондоатюка. 4-Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18779,05 кв.м.,
кiлькiсть квартир - 539 шт.; пiд'iздiв - 5 шт.; поверхiв - 9 шт.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються 3 дитячих майданчики
та 1 спортивний майданчик, лави вiдпочинку, урни.

(перелiк елементiв благоустрою)

п и цьом виявлено:
ПримiткаN9

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) були нку

l Фундаменти В задовiльному cTaHi
2 Фасади В задовiльному cтaнi

Стiни В задовiльному cTaHi
4 Герметизованi стики В задовiльному cTaHi
5 Пiдлога Потребуе поточного ремонту

l поверх 1,3,4 пiд.
6 Покрiвля Потребуе капiтального ремонту
,7 Водостоки Потребутоть поточного ремонry

в4та5пiд.
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Потребують капiтального
ремонту

9 Балкони, лоджii, (екрани,
огородження балконiв i

Екрани балконiв потребlтоть
капiтqдьного ремонту

лкт 5с/ч
загального огляду жплого будинкуr

розташованого за адресою: вул. Юрiя Кондратюкаr 4-Б

Ляшенко А.Д
(П.l.П. майста)
КП <Керуюча компанiя з обсл)товування житлового фонду Оболонського

району м. Киева>, ОД-507.
(назва виконавru посrryг)

Комiсiя у скпадi: головного iнженера Шевчука С.А., iнженера з органiзацiТ
експлуатацiТ та ремонту I категорii Овчаренко А.В., майстра техдiльницi
JIяшенко А.,Щ

2. Технiчний стаЕ жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 4-Б на вул. Юрiя

Кондратюка, комiсiя перевiрила стан несr{их та огороджувtlJIьних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи
ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi та спортивний
майданчики та прилеглу територiю.

J



лоджiй)
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
Потребують поточного ремонту.
Клапани заваренi.

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

В задовiльному cTaHi
Вiлсlтне водопостачання.

12 BiKHa Потребують замiни - 3, 4, 5 пiд.
13 .Щверi Вхiднi дверi потребують замlни -

|,2,З,4,5 пiд'iЪд
14 Вхiднi групи, ганки Потребують капiтального

ремонту
15 Козирки вхiдних груп Потребують капiтального

ремонту
16 Електрообладнання

(щитова, мережi,
будинкове освiтлення)

Електрообладнання в
задовiльному cTaHi. Потребуе
капiтального ремонту в 1,3,5 пiд.

17 Лiфти (машиннi
примiщенrrя, дверi
машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi, примiщення в
задовiльному cTaHi.

18 Системи центрЕIльного
опtlлення

В задовiльному cTaнi.
Потребують капiтального
ремонту

19 В задовiльному cTaHi.
Потребують капiтЕrльного

ремонту
20 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi.
Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
маЙдаIrчикiв)

В задовiльному caнiTapнo-
технiчному cTaHi. Потребуе
доукомплектування с}часними
елементап,tи бiля 4 пiд.

zэ Спортивний майданчик В задовiльному cTaHi

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на вул. Юрiя
Кондратюка, 4-Б, дитячих та спортивного майданчикiв - задовiльний.

осiнчьо-зимовий перiол

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експlт_уатацii жилого будинку
\ 

яаступний перiол)

Шевччк С.А.

Овчаренко А.В.

Майстер техдiльницi

\-

Ляшенко А..Щ.

Системи гарячого
водопостачаЕня

Головний iнженер ОД-507

Iнженера з органiзацii
експлуатацii та ремонту I категорii


