
Акт
загального огляд/ жплого булинку,

розташованого за адресою: пл. Оболонська, 1

flуборiз О.М.
(П.I.Б. майстра)
КП кКерlточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>"
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписыIися, комiсiя у складi: в.о. головItого iнженера Рябоконя В.С..

iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoii 0.I., майстра
техдiльницi .Щуборiз О.М.

з 18.09.202Зр. по 18.09.2023р.
(дата завершення огляду)

площа Оболонська, 1

l встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого стilновить 13585,74 м2, кiлькiсть квар],ир
252lslT.
На прибудинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилого будипку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку Nч 1 на пл. Оболонськiй комiсiя перевiрила

стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зоввiшнi та внутрiшнi стiни. стики,
покрiвлю, пiд-логу, BiKHa, дверi, системи I{O, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфти,
елекгрообладнання, дитячi, спортивнi майдан.lики та прилеглу територiю.
п llbo вияв,IIено:

Покрiвля потребуе капiтапьного ремонту

Водостоки потребутоть ремонту

.}lъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про техяiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фунламенти в задовlльному cTarнr

2. Фасади
в задовlльному стан1

J Стiни потребутоть капiта"тьпого ремоЕту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

4 Герметизованi стики в з4цовrльному cTaнr

5 Пiдлога в задовlльному стан1

6 згrдно з
TepMiHaM и

ефективltоТ
експлуаr,ацii

7

8 згlдно 3

термiнами
Сходовi к-лiтки, сходовi маршi потребlтоть капiтального ремонту

l

]

I



ефекгивноI
експлуатацii

9 Балкони, лоджii. гаlтки
(огородження балконiв i
лоджiй)

ганки потребують ремонту -

цементна стяжка

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

заблоковано

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

в яaшвнос1-1

|2 I] iKHa потребlтtrгь ремонту металевl
жatлюзl

13 .Щверi згlдно з

термiнами
ефективноf
експлуатацii

14 Вхiднi групи потребlють ремонту
15 Козирки вхiдних груп в задовlльн()му c,I ан1

Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

потреоу€ поточного ремонту

Лiфти (мапиннi примiщення,
дверi маrпинних примiщень)

працюють в паспортному режимt;

l8 Системи центального
опаленЕя

потребlють капiта,rьного ремонту згlдяо з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

19 Системи гарячого
водопостачання

потребутоть капiтального ремонту згrдно з

термiнами
ефективноI
експлуатацii

20 потребутоть капiта,rьного ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуаташiI

21 Прибулинкова територй
(благоустрiй, асфа.пьтове
покритгя)

зелена зона та дорiжки потребутоть
вiдновлення пiсля розритrя !ТЕК

потребуе доукомплектування22 ,I{итячий майданчик
(обладнання дитячих
майдан.rикiв)

Висповкrl KoMicii: технi.*тий .стан житлового булинку на площi Оболонськiй, l.
дитячого майдатrчика - задовiльний. Жятловий булинок придатний до експлуатачiТ в

осiнньо-зимовий перiод 2023-2024 poKiB.

(оцiнка технiчного cTtlнy, висновок про

Голова KoMicii: в.о. головного

готовнlсть до експлуатацlr жилого
вий перiол)
tf; Рябоконь В.С.

Рикало Н,В.
Островська 0.I.
.Щуборiз О.М.

-,Yч

будинýу У
iнженdра

настчп

Члени KoMicii: iнженер I категорii
iнженер I категорii
маистер техдlльницl

Дата огляду к l8> вересня 202Зр.

д{льц

потребутоть замiни дверi мiж
ПОВеРХЕlllrИ

lб

17

Системи холодного
водопостачання i каналiзацiii

ч9z/


