
лкт trj7al
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою; пров..Щжерельний, 3

Баркова I.П.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обсrryговування
житлового фонду Оболонського райоку м. Киево>,
од_507

(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдпис€lлися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шевчука С.А., майстра дiльницi з експлуатацii та ремонry Марченко Т.В.,
майстра т/д Jф7 БарковоТ l.П.

///а
(дата початку огляду (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:
i встановила наступне:

пров. Джерельний.3

1. Житловий будинок, загЕIльна площа якого становить l094,2 кв. м, кiлькiсть
квартир -12 штук.
На прибулинковiй територii розмirrryT оться

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку 3 на пров. .Щдерельному,

комiсiя перевiрила cTali несучих та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, кана.пiзацiТ, електрообладнання та прилеглу територiю.
п и цьом виявлено:
Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади Потребують капiтального
ремонту

Стiни В задовiльному cTaHi

+ Пiдлога

5 Покрiвля Потребус капiта.пьного ремонту

6 Водостоки В задовiльно му cTaHi

/ё,/?. r-/2/:l-

J

Потребуе поточного ремонту



7 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту

8 BiKHa В задовiльному cTaHi

9 .Щверi В задовiльному cTaHi

10 Вхiднi групи Потребують капiтального
ремонту

1l Козирки вхiдних груп Потребують капiтального
ремонту

12 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi

13 Системи центр€}льного
опаJlення

Потребуе капiтального ремонту

14 Системи гарячого
водопостачаннlI

Потребуе капiтального ремонту

l5 Системи холодноГо
водопостачання i
канаrriзацii

Потребують капiтальItого

ремонту

Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

Асфальтне покриття потребуе
капiтального ремонту

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку на пров.

.Щжерельному, 3 - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацiТ в осiнньо-зимовиЙ перiод 202З-2024 р. р.

(оцiнка технi.цrого стаЕу, висновок про гото9цiстьдо експlryатацii жилого
булинку у наступtцfперiол) 
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Члени KoMicii: головний iнженер Qд_5

маистер дlльницl з
експлуатацll та ремонту

маЙстер т/д Ns7

Шсвчук С.А.

Марченко Т.В.

16

Баркова I.П.


