
Акт
загального оглядr' жилого будинку,

розташоваЕого за адресою: просп. Володимира Iвасюка, l4-Б

Караульпа Н.П.
(П.I.Б. майстра)
КЛ <Керуюча компанй з обс.lryговування
)tсlтлового фонлу Оболонського району м. Кисва>,
од-502

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера
Рябокоrrя В.С., iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорiТ OcTpoBcbKoi 0.I.,
майста техдiльницi Караульноi Н.П.

з 25.09.2023р. по 25.09.2023р.
(дата початку оглялу) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою: проспект Володимира Iвасюка. 14-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 25З02,14 м2, кiлькiсть KBapTI]p
320 шт.
На прибулинковiй територii не розмiщуються спортивнi та дитячi майданчики
(перлiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку }{b l4-Б на просп. Володимира Iвасюка

комiсiя перевiрила cTzlн несучих та огороджув.rльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канмiзацii, лiфти,
елеrгрообладнання, дитячi, спортивнi майдаттчики та прилеглу територiю.
п и цьо вияалено:
Na
зlп

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiтrий
елемента (конструкцii) будинку

стаII Примiтка

1 Фундаменти в задовlльному cTaнr

Фасади потребус часткового ремонту
фасадна облицювilльна плитка

з Стiни потребують капiта,rьного ремонту згrдно ,,

термiнами
ефективноi
експлуатацii

4 Герметизованi стики
5 Пiдлога потребус капiта.пьного ремонту згiдно з

термiнами
ефективноi
експлуатаuiI

6 Покрiвля потребуе часткового ремонту
7 Водостоки потребlтоть поточного ремонту

8 Сходовi к;tiтки, сходовi маршi потребують кап iта,rьного ремонту згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуаташi'i

9 джl1, гalнки
балконiв i

Балкони, ло
(огородження

в задовlльному cTaHl

2



лоджlи

Впсновки KoMicii': техяiчний стан житлового булинку на проспектi Володимира Iвасюкц
14-Б задовilъний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий
лерiо д 202З -2024 poKiB.

(оцiнка технi.шого стш{у, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
бу.шrнку у наступний перiол)

,Щата огrиду <25> вересня 2023р.

Рябоконь В.С.
Рика.,rо Н.В.
Островська 0.I.
Караульна Н.П.

l0 Смiттспроводи
стовбури. шибери)

(клапани.

Смiттtзбiрнi камери
(водопровiд)

заблокованi

ll в наявност1

|2 BiKHa потребують часткового ремонту

lз lBepi потребують
поверхах)

зам| tlи (на Bclx згiдно з

термiна-тr.rи

ефеrmвноi
експrтуатацii

l4 Вхiднi групи в задовlльному cтtml

Козирки вхiдних груп

lб Електрообладнання (щитова,
мережi, будинкове освiтлення)

l7 Лiфти (машиннi примiщення. працюють в паспортному режим1.
д машинних имlщень
Системи
опfu,Iення

центра,lьного в задовlльному cTaHl

Системи
водопостачання

гарячого погребують поточного ремонту

18

Системи холодного
водопостачання i кана,riзацiТ

потребують поточного ремонту

21 Прибулинкова
(благоустрiй,
покритгя)

територlя
асфальтове

в задовlльному cTaHl

22 Спортивний
(обладнання
майданчикiв)

майданчик
дитячих

l5 потребlтоть поточного ремонту

потребуе поточного ремонту

l9

20

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорi'i '

майстер техдirьнЙцi


