
Акт
загального огляду жилого будинкry,

розташовапого за адресою: просп. Володимира Iвасюка, 18-Б

Караульпа Н.П.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlточа компапiя з обслlтовуваяня
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назм викопавця послуг)
Ми, що нижче пi,щlисалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера

Рябоконя В.С., iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I.,
майстра техдiльницi Караульноi Н.П.

з 14.09.2023р. по l4.09.2023p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будипку за адресою: проспект Володимир!L Iвасюка. 18-Б
i встановила таке:
1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить 63 19,95 м2, Ki.:rbKicTb квартир - 8zl
шт
На прибудинковiй територii не розмirrцуrоться спортивнi та дитячi майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техпiчнrrй ст&н жплого булпнку та його прибулипковоi територii:

Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns l8-Б на просп. Володимира IBacKlKa
комiсiя перевiрила стчш несrIих та огороджувirльних консlрукцiй, зовнiшнi та внlтрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдrоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiф,ги,
елекгрообладнання, длтячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Пiдлога потребують капiта.rьного ремонту

ll lIо,гочного мо
Водостоки по,гребують капремонry зовнlшнi

ме жl
в задовtльно с laнl
в задовiльчому cTaHi

заблоковано

Смiтгезбiрнi кшlери
(водопровiд)

хь
з/п

Найменування елемента
(конструтсчii) булинку

Висяовок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

lIримiтка

1 Фупдаменти в задовlльному cTaiнl

2 Фасади потребуе часткового ремонту
фасадна плитка

) Стiни потребlтоть капiтального ремонту згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

4 Герметизованi стики
5 згrдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

6 Покрiвля
7

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
9 Балкони, лоджii, гакки

(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll в HarlBHocтl

I

I

I

I

I

I

I

I

I



12 BiKHa в задовlльному cTaHl

lз lBepi потребують часткового ремонту

l4 Вхiднi грри Потребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп в зФlовUьному cтaнl

lб Електрообладнання (rrцтова.
мержi, будинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонту

\7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюк)ть в паспортному режимr.

18 Системи центр€rльного
опалення

потребlтоть капiтального ремоЕту згrдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

19 Системи гарячого
водопостачанЕя

потребlтоть капiтального peмolrTy згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачllннJl i каналiзацii

потребlтоть капiта.rьного ремонту згlдно з
термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа",lьтове
покриття)

в задовlльному cTaHl

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

BrrcHoBKп KoMicii': технiчяий стан житлового будинку на проспекгi Володлмира 1васюкц
l8-Б - задовirьний, Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiпньо-зимовий
перiол 2023-2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до ексIшуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер темilrьцлчi

Рябоконь В.С.
Рика,rо Н.В.
Островська 0.I.
Караульна Н.П.

.Щата огляду к14> вересня 2023р.


