
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою:просп. Володимира Iвасюка, 59

Умане ць Г.М. КП <Керуrоча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

од-505

(П.l.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорiТ Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Уманець Г.М.

з25.09.2023 р.
(лата початку оглялу) (дата завсршення огляду)

провела огляд житлового булинку за адресою:
ПDОСП. ВОЛОДИ мира Iвасюка, 59 i встановила:
1. Житловий будинок, загмьна площа якого становить 1 13З 1,40 кв. м,
кiлькiсть квартир - 179 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщусться l дитячllй майданчик

(перелiк елемеrrгiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку

JФ 59 на просп. Володимира Iвасюка комiсiя перевiрила стан несучих та
огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,
пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
електрообладнанЕя, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

Примiткам
з/п

Найменування елемента
(конструкчф булинку

Висновок про технiчний стап
елемепта (конструкцф
б

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi2 Фасади

В задовiльному cTaHi3 Стiни

Потребують поточного ремонту4 Герметизованi стики

В лiфтових холах потребус
замlни

5 Пiдлога

В задовiльному cTaHi.Покрiвля6

Потребують поточного ремонтуВодостоки,7

по 27.09.202З р.



Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини псrФебують
капiтального ремопту.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

t0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTaHi (заваренi
зава}IтФкувtUIьнi клапани
09.04.2020р)

1l Смiттезбiрнi ка]!rери
(водопровiл)

Вiдсугне водопостачання в 1,2,

3,4,5 пiд.
12 BiKHa

13 .Щверi В задовiльному cTaHi

l4 Вхiднi групи В задовiльному cTaHi

15 Козирки вхiдних груп

lб Елекгрообладнання
(щитова, мережi,
будинкове освiтленrrя)

Елекгрооблалнання в
задовiльному cTaHi

l7 Лiфти (машиннi
примiщення, дверi
машинних примiщень)

Лiфти праuюють в паспортному
режимi

18 Системи центраJIьного
опaшення

В задовiльному cTaHi

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi

20 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

В задовiльному cTaHi

2l Прибулинкова терrгорiя
(благоустрiй, асфа.ilьтове
покрlтrтя)

Асфальтове покритгя потребуе
капiтального ремонту

,r1
!итячий майданчик
(обладнання майданчика)

В задовiльному cTaHi

Висновки KoMici[: технiчний стан житлового булинку
Л! 59 просп. Володимира Iвасюка та дитячого майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii у осiнньо-зимовий перiод
2023-2024 р.

(оцiяка технiчного сrану, висноаок про г{rтo

будинку у насryпн
жилого

волошина Н,м

рентьева Т.[.

Члени KoMicii: головний iнженер

iнженер I-i категорii

майстер техдlльницl
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Уманець Г.М.

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

В задовiльному cTaHi

Дата огляду <27> вересня 2023 р.


