
Акт
загаJIьного огляду, жилоfо будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 12-А

.Щуборiз О.М.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслlтовування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пi.щIисirлися, комiсiя у ск.JIадi: в.о. головного iнжевера Рябоконя В.С..
iнженера I категорii Рикмо Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра
техдiльницi !уборiз О.М.

з 18.09.202Зр. по l8.09.202Зр.
(дата початку ог.ltялу) (дата завершення огляду)
провела огляд хилого будинку за адресою:
i встановила таке:

проспект ОболоIIський, l2-A

l. Житловий булинок, з:гаJIьна площа якого становить i1689.66 м2, кiлькiсть кварrир
216 шт.
На прибулинковiй територii не розмiuцlтоться спортивнi та дитячi майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стдн жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинкry Ns 12-А на просп. Оболонському комiсiя

перевiрила стаЕ несriих та огородж}ъальних консц)укцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покlriвлю, пiдлоry, вiкнц дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канапiзачii, лiфти.
елекгрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
ll цьо виявлено

згlдно з

термiнами
ефективноi
експ aTallll

потребlють капiта,rьного ремонту

Сходовi клiтки, сходовi маршi потребуюr,ь капiтального ремонту

хь
зlл.

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундаменти в задовlльному стан1

2 Фасади в задовlльному cTilнl

] Стiни потребlтоть капiтального ремонту

4 Герметизованi стики потребlтоть ремонту oKpeMi
квартири

5 lliдrога потребуе капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

6 Покрiвля в задовlльному cTaнr
] Водостоки згlдно з

термiна"ми
ефективноТ
експлуатацii

8 згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

9 Балкони, лоджii, ганки га}lки п цементноl стяжки



(огородження бмконiв i
лоджlи
Смiтrспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l0 заблоковано

ll Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наявностl

12 BiKHa Tl отребlтоть замiни згlдIlо з
термiпами
ефекгивноi
експлуатацii

lз Щверi потребують замiни до
смiтгсзбiрникiв 1.2п.. 4-бп.

11 Вхiднi групи потребують поточного ремонту
l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaHl

lб Елеrгрообла,днаrня (щитова,
мережi, будинкове
освiтлення)

потребус пототlного ремояry, II
електричний ввiд не пiдклrочено

|7 Лiфти (машиннi примiщення.
дверi мапинних примiuдень)

працюють в паспортному режимl

l8 Системи центрarльного
опаленЕя

потребують капiтального ремонту зпдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостачання

потребlтоть капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацiТ

20 системи холодного
водопостачання i каналiзацii

потребуlоть капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацiТ

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

потребуе капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатацii

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булинку на проспектi Оболонському, l2-A
- задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол
2023-2024 poKiB.

(оцiнка технi.лrого стану. висновок про гото
булинку у насryпний

Голова KoMicii: в.о. головного 1нжевера
Члени KoMicii: iнженер I категорii i

iнженер I категорii \
майстер техдiльницi1

BHlcTb до експлуатацii жилого

.Щата огляду к18> вересня 2023р.

\
Рябоконь В.С,
Рика;rо Н.В.
Островська 0.I.
!уборiз О.М.


