
Акт
здfального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 12

.Щуборiз О.М.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керlточа компанiя з обслуговуванпя
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>>,

од-502
(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пiдписа,тися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рикало Н.В., iHxeHepa I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра
техдiльницi ДФорiз О.М.

з 19.09.2023р. по l9.09.202 3о.
(дата початку оглялу)
провела огляд жилого будинку за адресою:
i встшrовила таке:
l. Житловий булинок, з:гiLIьна площа якого становить |22З7,55 м2, кiлькiсть квартир
234 lлт.
На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан жилого будипку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Np 12 на просп. Оболонському комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджув{Iльних коIIстр}кцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни,
стики, покрiвлю, пiллоry, BiKHa" дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.,,liзачiТ, лiф rи.
електрообладнitння, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
п и цьо виявлено:

потребlтоть капiтального ремонту

в задовlльному cTaHl

(дата завершення огrrяду)
проспект Оболонський, l2

}l9

зlrl
Найменувшrня елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Фундаменти в задовlльному cTaHl1

в задовlльному cTaнr
Фасади

з Стiни потребують капiтапьного ремонту згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатачii

в задовlльному cтllнI4 Герметизованi стики

5 Пiдлога потребус капiта;rьного ремонту згlдно з
термiнами
ефективноi
експлуатаuii

в задовlльному cTaHl6 Покрiвля
з покрiвлi потребують поточного
ремонту-.

7 Водостоки

згlдно з
термiнами
ефективноТ
експлуатацiТ

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi

9 Балкони, лодл<ii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

l0 Смiттепроводr (клапани, заблокованэ

Примiтка

I

I

I

2



стовбури, шибери)
ll Смiтгсзбiрнi камери

(водопровiд)
в Hfu{BHocTl

l2 BiKHa в заловlльно мч cTaнl
потребують замiни до
смiтгезбiрникiв 2,3 п.

lз .Щверi

l4 Вхiднi групи потребlтоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп ts задовlльному cTaнl

lб Елекгрообладншrня (щитова
мережi, булинкове
освiтлення)

|,| Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl.

l8 Системи центрального
опаJIення

потребlтоть капiта.ilьного ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноi
експлуатаtii

l9 Системи гарячого
водопостачання

по,требутоть капiтмьного ремонту згrдно з
термiнами
ефективноli
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачання i кана,riзацii

потребlтоть капiта,тьного ремонту згlдно з

термiнами
ефективноТ
експлуатацiТ

2l Прибудинкова територiя
(благоустрi й, асфа,rьтове
покриття)

вiдновлення асфальтового покриття
(троryар) пiсля розриття КТЕ, РЕМ

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потрбус дооблагryв&rшl формами,
або замiни на cylacHi

Впсвовкп KoMicii: технiчний стан житлового булинку на проспеюi Оболонському, 12.

дитячого майданчика - задовiльний. Жит.:rовий булинок придатний ло ексгlлуатацii в
осiнньо-зимовий перiод 2023-2024 poKiB,

(оцiнка технiчного стаtту, висновок про готовнiсть до експrrуатацii жилого
булинку у наступний перiо

Голова KoMiciI: в.о. головного iнженера
Члени KoMiciT: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльницi

.Щата огrrялу < l 9> вересня 2023р.

Рябоконь В.С.
Рика,rо Н.В.
Островська 0,I.
.Щуборiз О.М.

потребус поточного ремонry, II
елекгри.*rий ввiд не пiдк,точено


