
лкт
загального оfляду житловоfо будинкт,

розташованого за адресою: просп. Оболонськоп,rу, 1б-Е

Троцька Л.В.
(П.I.Б. майстра)
КП кКеруюча компанiя з обслуговування
жиiлового фонду Оболонського району м. Киева>r,

од-502
(назва виконавrц послуг)
Ми, що нижче пйписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С.,

iнженера I категорii Рика,rо Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 1.1., майстра
техдiльницi Троцькоi Л.В.

з 26.09.2023р. по 26.09.2023р
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встановила таке:

Житловшй булинок, зaгalльна площа якого становить 319l5,65 м2, кiлькiсть квартир

- 504 шт.
На прибчдинкодi[тердторЦ розц{iщуеться спортивний майданчик "Workatt".

1. Технiчцпй стаЕ жптлового будипку та його прибудинковоi терrrгорii:
Пiд час проведення огляд/ жилого булинку Ns l6-e на просп. Оболонському комiсiя

первiрила стан Еесучих та огороджувitльнLD( конструкцiй, зовнirшliх та внуrрiшнiх cTiH.
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфти.
елекгрообладяання, та прилегJry територiю.
п и цьо виявлено:

пDосп. оболоItський ,16_с

Ns
зlrl

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти в задовlльному cTaнr
2 Фасади потребlтоть поточному ремонry

(фарбування)
) Стiни потребlтоть капiта,тьного ремонту згlдно з

термiнами
ефекгивноТ
експrryатацii

4 Герметизованi стики потребl.rоть ремонry oKpeMi
квартири

5 Пiдlога потребус капiта.пьного ремонту згlдно,]
термiнами
ефективноТ
ексллуатачiТ

6 Покрiв:rя потребус потоr{ного ремонту
Водостоки потребують поточного ремонту

фешiтки)
8 Сходовi клiтки, сходовi маршi згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацii

9 Ба.rкони, лоджii, ганки

потребують капiта,rьного ремонту

потребують поточного ремонту
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
законсервовtlно ( потребутоть

ремонry)

I

I

I

I
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l1 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiл)

потребlтоть поточного peMoHIy

|2 BiKHa по,гребують замiни у пiд'iЪдах Ns 1-4 згtдно з
термiнами
ефекгивноТ
екс гь,rуатацii

.Щверi у пИ'iЪдах N9 3,7,13 дверi ло
технiчного пiдпiлля потребують
замiни

l4 Bxi,rlri групи потрбують поточного ремонry бп,
12п.

l5 Козирки вхiдлих груп потребують поточного ремопry бп,
12п.

lб Електрообладнапня (щитова.
мережi, будинкове
освiтлення)

потребус капiтального ремовту згlдно з
термiнами
ефекгивноi
ексrшуатацiТ

|7 Лiфти (машиннi примiцення.
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режим1;

Системи центральIlого
опilленЕя

поrребуrоть потоtlного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачlшня

в задовlльному cTaнl

20 Системи холодного
водопостачaшня i каналiзацiТ

потребlтоть потоtшого ремонту

2l Прибулинкова територй
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

покриття потрбус ремонry 1-4п.

Висновки KoMicii: техgiчний стан житлового булинку на просп, Оболонському, 16-Е -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зrлvовий перiод
202З-2024 poKiB.

(ouiHKa технiчного сташу, висItовок про готовнiсть до експлуатацii )rоrлого
будикку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головвого iвженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльrтиrii

Дата огляду к2б> вересня 2023р.

*- Рябоконь В.С.
Рикало Н.В.
Островська 0.I.
Трочька Л.В.
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