
Акт
здгаJIьноrо огляд)I жплого булшнку,

розташованого за адресою: просп. Оболонському, 18-Б

Вiльна дiльниця
(П.I.Б. майстра)
КП кКеруюча компанiя з обслуговування
жЕт,тIовсго фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послlт)
Ми, що нижче пiдшаса.,rися, комiсй у сrоrадi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С..

iвженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра техдiльницi
Трочькоi Л.В.

з 10.09.2023р. по 10.09.2023р.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою:
i встшrовила таке:

просп. Оболонський. l 8-Б

l. Житловий будинок, з:гаJ,Iьна площа якого становить 6099,6 м', кiлькiсть квартир 126
шт

На прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан хитлового будпнку та його прибудпнковоi терпторiТ:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Np l8-Б по просп. Оболонському комiсiя

перевiрила стан несуt{их та огороджувzulьних конструкцiй, зовнiпrнiх та внlтрiшнiх cTiH.
стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфтiв.
електрообладнання, дитящлй майданчик та прилеглу територiю.
II и цьо виявjIено:

J,l9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний cTarI

елемента (KoHcTpyKuii) булинку
Примiтка

l Фундамент в задовlльному cTzlнl

2 Фасад в задовlльному cTalнl

з Стiни в задовlльному cTaHl
4 Герметизованi стики потребують пото.шого ремонту

oKpeMi квартири
5 Пiдлога потребуе поточного ремонту
6 Покрiв.тlя потребуе поточного ремонту
1 Водостоки потребlтоть капiтаrьного ремонry згlдно

TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребlтоть капiта,rьного ремонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

Балкони, лоджir, ганки
(огородження бшrконiв i
лоджiй)

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

в задовlльному стан1

не використовуються, заблоковано

ll Смiттсзбiрнi камери в HaJ(BHocТl

I

9



|2 BiKHa потребують поточного р€монту
(металевi решiтки)

1з flBepi згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацi'i

l4 Вхiднi групи потребlтоть поточного ремонту

Козирки вхiдних груп потребуе поточного ремонту
lб Електрообладнання (пштова,

мережi, булинкове
освiтлення)

потребуе поточного ремонту

17 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl

18 Системи центрarльного
опалення

потребlтоть капiта.пьного рмонry згlдно
TepMiHy
ефективноi
експ.rryатацii

Системи гарячого
водопостачання

потребlтоть капiтального ремонry згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачаlЕя i каналiзацi'i

потребують капiтального ремонry згlдно
TepMiHy
ефекгивноТ
експлуатацii

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

потребус капiтального ремонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

22 .Щитяшй майданчик
(обладнаrrня дитячlтх
майданчикiв)

потребус замiни згцно
TepMiHy
ефеrгивноi
експлуатацii

Впсновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на проспектi Оболонському, l8-Б
задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зrдrовий перiол 2023-
2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльничi

.Щата оглялу < l0> жовтня 2023р.

я Рябоконь В.С.
Рикмо Н.В.
Островська 0.I.
Троцька Л.В.

потребують замiни (на сходових
клiтинах)

15

19

'Lл'92


