
Акт
загдJIьного огляд/ житлового житлового будинкт,

розташованого зд ддресою: просп. Оболонський, 18-Г

Вiльна дiльнrrця
(П.l.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,
ол-5ш2

(назва виконавця послуг)
Ми, що нижче пйписа.пися, комiсiя у сrстадi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С..

iнжеяера I категорii Рика"rо Н.В., iнженера I категорii Островськоi 0.I., майстра техдiльниtli
ТрчькоiЛ.В.

з 0б.10.2023р. по 06 10.2023п.
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Оболонський. l 8-I-

l встановила таке:
l. житловий будинок, загальна площа якого становить 6'7 4З,70 м', KirbKicTb квартир -

12б шт.
2. па прибулинковiй територii розмiщуеться l спортивний майданчик.

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй став житлового будипку та його прпбудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового будинку .I'lb 18-Г на просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огородж}.ваJIьнlтх конс,грукцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх
cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфтiв.
електрообладнаЕня, спортивний майданчик та прилеглу територiю.
п цьом виявлено:

в наявностr

}lb

з/п
Найменування елемента
(констрlкцii) будинку

висновок про технlчнии стан
елемента (конструкчiТ) булинку

Примiтка

Фундаментиl в задовlльному cTaнl

2 Фасади в задовiльному cTaHi, але потребуе

фарбування (графiтi)
3 Стiни в задовlльному cTaHl

4 Герметизованi стики потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога потребус поточного ремонту

6 Покрiв,:rя потребус поточного ремонту
7 Водостоки потребlтоть поточного ремонту

I

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

потребутоть капiта,.Iьного ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацiТ

9 Бмкони, лоджii, ганки
(огородження ба:rконiв i
лолжiй)

в задовrльцому cтulнl

10 Смiттепроводи (rc,rапани,

стовб}ри, шибери)
ll Смiтгезбiрнi камери

(водопровiд)
1,2 BiKHa

невикористовуються. заблоковано 
|

потребують поточного ремонту

I



lз flBepi потребують замiни (на сходових
клiтинах)

згlдно
TepMiHy
ефективноТ
експJIуатацii

l4 Вхiдна групи потребус поточного ремонту

l5 Козирки вхiлних груп в задовrльному cтimr

lб Електрообладнанrrя (щитовц
мережi, будинкове
освiтлення)

потребус капiтального ремоrrry згцно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

l8 Системи цеI{траIIьного
опtlлення

потребують капiта.llьного ремонту згlдно
TepMiHy
ефективноТ
експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостачання

потребують капiта,rьного ремонry згlдно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

20 Системи холодного
водопостачая ня i каналiзацiТ

потребуrоть капiта,rьного ремонry згlдно
TepMiHy
ефективноf
експлуатацiТ

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфыrьтове
покриття)

потребус капiта.ltьного ремонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

22 Спортивний майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

потребуе замiни згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

Висновки KoMicii: технiчний стiш житлового будинку на проспекгi Оболонському, 18-Г -
задовiльний. Житловий булинок придатний до експлуатацii в осiшrьо-зимовий перiод 2023-
2024 poKiB.

(оцiнка технi.+rого стаIIу.., висновок про готовнiсть до eKcпlTyaTalii жилою
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдi,тьницi

Рябоконь В.С.
Рика,то Н.В,
Островська 0.I.
Троцька Л.В.

працюють в паспортному режимl

flaTa оглялу <06> жовтня 2023р.


