
Акт
загдJrьного огляду жятлового жилого булинку,

розташоваtlого за адресою: просп. Оболонськпй, 22-А

Вiльпа дiльнпця
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

од-502
(назва виконавця послуг)

Ц{::,, цо нижче пiдписа,lися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С..
iнженера I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра техдiltьниtli
Троцькоi Л.В.

з 05.10.2023р. по 05.10.2023p
(лата початку огляду) (дата завершення оглялу)

llровела огляд житлового булинку за адресою: II сп. оболонський 22-л
i встановила таке:

1. хитловий будинок, загalльна площа якого стtlновить 7655,7 м2, кiлькiсть квартир -
108 шг.

2. на прибудинковiй територii не розмiпtlтоться iгровi елементи.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан житлового будиrrку та його прибудипковоТ терпторii:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку Jt 22-А gа просп. оболонському комiсiя

первiрила cTarн несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH.
стикiв, покрiвлi, пiд.гlоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана,чiзацii. лiфтiв.
електрообладнаЕня, дrrгячi, спортивнi майданшлки та прилеглу територiю.
l] цьом виJIвлено:
}lъ

з/п
Найменlвання елемеЕта
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

l Фундамент в задовlльному cTaHl

2 Фасад в задовiльному cTaHi, ме потребуе
фарбуъання (графiтi)

3 Стiни в задовlльному cTaHl

4 Герметизованi стики потребують поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога потребlтоть капiтаrrьного ремонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

6 Покрiвля потребlтоть капiта.пьного ремонту згtдно
TepMiHy
ефеюивноi
експlryатаrlii

,7 Водостоки потребуtоть капiтапьного ремонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацi'i

8 Сходовi к;lirки, сходовi
маршi

згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацiТ

поцебують капiтального ремонту



(огородження бмконiв i
лоджtи

Висновки KoMiciT: технiчний cтzlн житлового будинку на прспектi Оболонському, 22-А -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2023-
2024 poKiB.

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMiciii: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдiльницi

Рябоконь В.С.
Рика.по Н.В.
Островська 0.I
Троцька Л.В.

10 Смiтгепроводи (к;lапани,
стовбури, шибери)

не використовуються, заблоковаtrо

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

в наявIlостl

12 BiKHa потребlтоть замiни згrдно
TepMiHy
ефеrгивноi
експлуатацii

13 !Bepi в задовlльному cTaHl
14 Вхiднi групи потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп потребують капiтального ремонry згiдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацiI

16 Елекгрообладнанrrя (щитовц
мережi, будинкове
освiтлення)

потребус капiта.пьного ремонту згlдно
TepMiHy
ефеrгивноi
експлуатацii

17 Лiфти (мапlиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

працюють в паспортному режимl

Системи центального
опаIення

потебують капiта.пьного рмонту згцно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

19 Системи гарячого
водопостачання

потребують капiтального ремонry згцно
TepMiHy
ефекmвноi
ексшryатацii

20 Системи холодного
водопостачtшня i каналiзацii

потеб}тоть капiта.,,тьного ремонту згцно
TepMiHy
ефекгивноi
експлуатацii

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покритгя)

потрбуе капiтального ремонry
пiшохiдна дорiяс<а за будинком

згlдно
TepMiHy
ефективноi
експлуатацii

.Щата огляду к05> жовтня 2023р.

(оцiнка технiчrого стацу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

18


