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a Акт

загаJrьпого огляду жилого булинку,
розташовдного зд адресою: просп. Оболонський, 28-А

Конопленко B.(D.
(П.I.Б. майстра)
КП <Керуюча компшriя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця посrryт)
Ми, що ниж.Iе пi,щIисалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя [J.(',.

iпженера I категорii Рика.ло Н.В., iнженера I категорii Островськоi 0.I., майстра техдiльнrtrti
Конопленко В.Ф.

з l5.09.2023p. по 15.09.2023р.
(дата початку огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою:
i встаповила таке:

(дата завершення огтrяду)

l. Житловий будинок, зага,rьна площа якого становить 16751,29 м2, кiлькiсть квартир _l];]

шт.
На прибудинковiй територii розмiщlтоться 2 дитячих майданчики

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Техпiчний стан жплого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огJIяду жилого булинку JS 28-А на просп. Оболонськом1 к,,rtiсiя
первiрила стан несrмх та огорджувальних коЕструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi cTittlI. с tttt:Il.

покрiвлю, пiдлоry, вiкпа" дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрооб",t;llltlttlttя.
дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
tI и цьо виlIвлено:

Примiтка

згlдно з TepMlIlaN,I il
ефективноi
експл aTatl1l

згiдно з TepMiHaп.r и

ефективноi
експл атац I l

зIlдно з

термiнами ефективtttrТ
екс ата1(] l

згiдно з
термiнами ефективноi
експлуатачii

проспект Оболонський . 2ll-,,\

м
з/п

Найменуванrrя елемента (кон,
будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчiТ) булинку

1 Фундаменти в задовrльному cTaнr

2 Фасади потребуе поточного ремонту

J Стiни потребlтоть капiта,rьного

ремонту

4 Герметизованi стики потребlтоть ремонту окрем i
квартири

5 Пiдлога

6 Покрiвля потребуе капiта:lьного
ремонту

7 Водостоки потребlтоть поточного ремонту
8 Сходовi к;riтки, сходовi

маршi
потребlrоть капiтального
рмонry 1-7п.

9 Ба,rкони, лоджii, гаrки
(огородження балконiв i лодя

в задовrльному cTaнl

l0 Смiтгепроводи (клалани,
стовбури, шибери)

з€lкоЕсервовalно, потребують
поточного ремонту

ll Смiттезбiрнi камери потр уе вiдновлення у п. 1,5

потребуе капiта.:rьного

ремонту



(водопровiд)
12 BiKHa зallll1нено на пластиковr у

груднi 2021р.
1з !Bepi потребlтоть замiни у п. 2-7

(смiтгсзбиральнi камери);
в п. 3, 5. 6, 7 - на горище;
вп. 1,7 - на покрiвrпо
потребlтоть ремонту п. 1,3,4,5,6,l4 Вхiднi групи

потребlтоть капiтального
ремонry

Козирки вхiдних груп15

Е.rектрообладпання (шцлтова_

булинкове освiтлення)
lб потребуе поточного ремонту

елекгрощитовi, мережi -
капiтмьний

I7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

праlцоють в паспоргЕому
режимi

Системи центрального
оlliljIення

потребlтоть капiтмьного
ремонту

18

l9 Системи гарячого
водопостачlшня

потребують капiтальпого
ремонту

Системи холодIlого
водопостачання i каналiзацii

потребlтоть капiта,тьного

ремонту

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфшIьтове
покриття)

2|

лtlтмий майданчик за п. 6
потребус капiтшrьного ремонту, за
l п. до}комплектув:шня формами

21 !итя.шй майданчик
(обладнанця дитячих
майдан.шкiв)

згiдно з
термiнами ефективноi

ll

згiдно з
термiнами
ефекпrвноТ
експл тацlI
згlдно з

термiнами
ефективноi
скс
згlдно з

термiнами ефектиlпrоi
екс атацll

ll
зпдно з
термiнами ефективноi

ацll
Висrrовки KoMiciT: технiчний стан житловою булинку на проспекгi Оболонському, 28-А,
дитячих маЙданчикiв - задовiльниЙ. ЖитловиЙ булинок придатшЙ до експrтуатаrlii
в trсiнньо-зимовий перiод 2023-2024 poKiB.

(оцiнка технi.пrого стану, висяовок про готовнiсть до експлуатацii жилоt.r
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMici'i: iнженер I категорii

iнженер I категорii
майстер техдrльницl

Рябокоrть В.С.
Рикало Н.В.
Островська 0.I.
Конопленко В.Ф.

.Щата огляду к l5> вересцд 2023р.
\_.
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потребуе капiтапьного peMorrTy,
встalновлеяня та замiпа лав 1, 4 п.

згйно з
термiнами ефекгивноi

\


